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RESUMO 
Nesta Tese apresenta-se um método que utiliza a técnica de 
Controle Ótimo com Restrições Estruturais para a síntese de 
Estabilisadores de Sistemas de Potência Multimáquinas. Diferentemente 
de outras aplicaçoes de Controle Ótimo a problemas desta natureza, a 
abordagem proposta é compativel com as caracteristicas naturais dos 
sistemas de excitação de geradores sincronos, que utilizam controles 
locais e medidas locais. A síntese de controladores associados usando 
Controle Ótimo Descentralizado coloca portanto o problema em seu 
ámbito teórico apropriado. 
O Estabilizador é sintetizado supondo conhecidos os seus 
polos, uma situação normal na prática, e da aplicação do método 
proposto são obtidos os parâmetros que completam o estabilizador: 
Ganho e Constantes de Tempo dos zeros do numerador. 
Utilizam-se como entradas do estabilizador sinais derivados 
da velocidade do eixo do gerador ou a potência elétrica gerada. 
Apresentam-se resultados da aplicação do nétodo a Sistemas-teste de 
diferentes dimensões todos de uso frequente na literatura. 
Apresentam-se ainda resultados da simulação linear e a 
validação através da simulação, em um modelo não-linear, do desempenho 
dos controladores assim obtidos aplicando-se a técnica proposta. Para 
tal, observa-se o amortecimento das oscilações resultantes de 




This Thesis proposes a Power System Stabilizer Design Method 
based on Optimal Controller Techniques which take into account 
Structural Constraints. 
Given the natural characteristics of the excitation system 
of a synchronous generator, that is, local control and measurements, 
the synthesis procedure is embedded in its apropriate frame, that is 
Decentralized Optimal Control. 
The poles of the PSS are assumed known, as it is the 
current practice. The application of the proposed method allows the 
determination of the gain and the zeros' time constants of the 
stabilizer, which are the remaining parameters. 
Speed or Electric Power are used as input signals to the 
stabilizer throughout this Thesis, and results of the application of 
the technique over test systems are shown. 
Linear and non-linear simulations are presented so as to 
evaluate the performance of the controllers synthesized via the 
proposed method.The system disturbances used for the non-linear 
simulations are three-fase short-circuits , with and without line 
reclosure. 
The results obtained through the proposed technique set the 
frame that validates the proposal for future work.
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1 . 1 Histórico . 
A busca de estratégias de controle mais eficazes e sofisticadas 
para a operação de sistemas elétricos de potência tem sido uma preocupação 
permanente em pai ses de grande extensão territorial e predominância de 
geração hidráulica, em geral localizada a grandes distâncias dos centros de 
carga. Tais sistemas são normalmente caracterizados pela existência de partes 
radiais e longitudinais, com grandes concentrações de geração e carga em seus 
extremos. A combinação destes fatores tende a deteriorar a estabilidade 
dinamica do sistema de potencia. 
V 
Em muitos casos, este problema é 
consideravehnente atenuado, senão satisfatoriamente resolvido, simplesmente 
pela aplicação de estratégias adequadas de controle da excitação de geradores 
si ncronos, tais como o uso de Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESPS), 
que tem substitui do ou postergado vultuosos investimentos para o reforço de 
sistemas de transmissão . 
Como o sistema elétrico brasileiro apresenta as caracteri sticas 
acima descritas, a importância do desenvolvimento de ferramentas eficientes 
para o projeto de sistemas de controle é geralmente reconhecida nas empresas 
do setor elétrico, nos centros de pesquisas e nas universidades. Em 
consequência, varias contribuições significativas para o projeto de ESPs e 
seu ajuste no campo têm sido geradas no pais (Magdalena, 1980; Zeni e Simoes 
Costa, 1987; Martins e Lima, 1988; Castro, 1988; Oliveira, 1989; Araujo e
2 
Castro, 1991). 
Os métodos correntes para projeto de parametros de sinais 
estabilizadores em sistemas de potencia multimáquinas baseiam-se em ajustes 
sequenciais, máquina a máquina, com aplicação recorrente das técnicas de 
ajuste clássicas obtidas do caso máquina-barra infinita. Embora 
frequentemente os resultados obtidos sejam satisfatorios, é possi vel apontar 
algumas deficiências neste procedimento, como por exemplo a falta de urna 
representação mais precisa das interações dinâmicas inter-máquinas e 
inter-áreas. Isto em grande parte decorre do fato de que a estratégia adotada 
não considera o sistema global, cujo modelo pode representar todas as 
interações dinâmicas importantes entre seus subsistemas. 
Por outro lado, as ferramentas disponi veis na Teoria de Controle 
até há bem pouco tempo para o projeto ótimo de controladores de sistemas de 
grande porte, embora apresentem as caracteri sticas globais desejáveis, 
implicam em uma implementação prática que exige a medição de um grande número 
de variáveis e a transmissão destas medidas entre subsistemas. Isto é 
particularmente inviável na prática para aplicações em sistemas de potencia. 
Mais recentemente, entretanto, a evolução nesta área da Teoria de 
Controle tornou possi vel a introdução de restrições estruturais no processo 
de solução de tais problemas. Através destas, torna-se viável obter soluções 
que contemplem, por exemplo, a descentralização dos controles e a 
realimentação apenas das variáveis que a experiência prática indica serem 
realmente as mais eficazes para o amortecimento de oscilações 
eletromecânicas. Além disso, as soluções assim obtidas podem ser consequencia 
da otimização de um dado indice de desempenho, definido pelo projetista, 
fornecendo portanto o melhor resultado dentre aqueles que satisfazem as 
restrições estruturais ,
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1 . 2 Revisão Bibliográfica. 
Entre os aspectos da estabilidade da operação de uma máquina 
si ncrona, encontra-se o modo chamado de estabilidade a pequenas perturbações 
referido comumente como estabilidade em regime permanente, ou dinâmica 
(Rudnick,Hughes,Brameller; 1983). Em particular, os efeitos do controle da 
excitação no amortecimento das oscilações que caracterizam o fenomeno da 
estabilidade tem sido urna preocupação permanente, sendo que a sua ocorrência 
encontra-se no fato de que, sob condiçoes de operação com carga pesada e 
sistema externo fraco, o amortecimento gerado pelo regulador automático de 
tensão pode ser negativo (De Mello e Concordia, 1969; Arcidiacono, Ferrari, 
Marconato e Saccomanno, 1976). 
Dentre as ações empreendidas inicialmente para neutralizar as 
causas do amortecimento negativo, podem ser citadas a redução do ganho 
transitório dos reguladores (De Mello e Conoordia,1969) ou a redução dos 
limites de transferencia de potencia. Ambas são altamente indesejáveis, 
porquanto reduzem os .limites da estabilidade ou são economicamente pouco 
convenientes. 
A utilização de sinal suplementar derivado da velocidade, 
frequencia, potencia elétrica ou potencia de aceleração na excitação das 
máquinas si ncronas tem sido até agora a melhor maneira de aumentar o 
amortecimento positivo do sistema (Klopfenstein, 1971;Larsen e Swann, 1981). 
Após o primeiro projeto de um ESP via compensação de fase 
universalmente aplicável, baseado no caso máquina-barra infinita (De Mello e 
Concordia; 1969), uma grande quantidade de contribuições à solução do 
problema tem sido publicadas. '
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Apresentar-se-á em seguida uma si ntese de artigos tidos como 
importantes e publicados a partir de 1969, agrupando-os pela metodologia 
utilizada no projeto do estabilizador, sendo que qualquer uma delas pode ser 
básicamente classificada como pertencente ao ámbito do controle clássico ou 
ao do controle moderno. Nesta Tese a Teoria de Controle Clássico é entendida 
como aquela do dominio da frequencia e suas ferramentas de análise e projeto: 
Função de Transferência, Métodos de Resposta em Frequência e Lugar das 
Raizes. No caso da Teoria Moderna de Controle, faz-se referencia ao Modelo de 
Estado, Controle Multivariável e Controle Otimo. 
No caso dos métodos frequenciais onde a funçao de transferência 
exerce um papel central, além do artigo precursor (De Mello e 
Concordia,1969), foram relatadas experiências de campo (Klopfenstein, 1971; 
Larsen e Swann, 1981; Lee, Beaulieu e Service, 1981; Farmer e Argrawal,1983; 
Zeni e Simoes Costa, 1987; Kundur, Klein, Rogers e Zywno, 1989), e as 
primeiras aplicaçoes das ferramentas próprias do dominio da frequencia 
(Bollinger, Laha, Hamilton e Harras, 1975; Gooi, Hill, Mobarak, Thorne e Lee, 
1981; Gibbard, 1982; Keránen e Kelo, 1983; Martins e Lima, 1988; Oliveira, 
1989). 
Foram também publicados artigos que utilizam a fumao de 
transferência no âmbito dos sistemas multivariáveis e em que o projeto é 
realizado por posicionamento de polos (Hamdan e Hughes, 1977; Fleming, Mohan 
e Parvatisam, 1981; Abe e Doi, 1983; Lefebvre, 1983; Lim e Elangovan, 1985; 
Hamdan e Elabdalla, 1987; Yang, Munro e Brarneller, 1987). 
Outras publicações utilizam do modelo de estado e de técnicas 
complementares tais como a sensibilidade dos autovalores a variações 
paramétricas (Saccomanno, 1975 ; Arcidiacono, Ferrari, Marconnato, Dos Ghali e
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Grandez, 1980; DeMello, Nolan, Laskowski e Undrill, 1980; Abdalla, Hassan e 
Tweig, 1984; Doi e Abe, 1984; Ramsay e Lesani, 1990; Ostojic, 1991). 
Sem dúvida, a aplicação do controle ótimo como técnica de 
projeto da Teoria Moderna de Controle, tem concentrado grande parte das 
pequisas no assunto. Os primeiros artigos com aplicação dos resultados do 
problema do Regulador Linear Quadrático a sistemas de potência (Yu, 
Vongsuriya e Wedman, 1970; Elangovan e Kuppurajulu, 1971; Yu e Siggers, 1971; 
Yu e Moussa, 1972; Moussa e Yu, 1972), apresentam como caracteri stica comum a 
proposição de um controle centralizado como resultado da propria soluçao do 
problema. 
Como consequência do desenvolvimento do fundamento teórico do 
controle com restrições na estrutura (Levine e Athans, 1970; Aoki, 1972; 
Davison, Rau e Palmay, 1973; Davison, 1976; Corfmat e Morse, 1976; Siljak, 
1978; Fessas, 1979; Hopkins, Medanic e Perkins, 1981; Geromel e Bemussou, 
1982; Ikeda, Siljak e Yasuda, 1983; Geromel, 1987), como ferramenta para 
análise e controle de sistemas de grande porte, iniciaram-se as publicações 
da sua aplicação em sistemas de potência. 
As primeiras tentativas na soluçao do problema foram através da 
redução da ordem do modelo (Elangovan e Kuppurajulu, 1971). Questões 
relativas à conveniência ou não da realimentaçäo de todas as sai das e 
comparação do comportamento em relaçao à soluçao centralizada foram abordadas 
pela primeira vez em Davison, Rau e Palmay (1973).
u 
0 controle por realimentaçâo da sai da em Quintana, Zohdy e 
Anderson (1976) apresenta uma formulação geral e unificada do problema do 
controle da excitação, embora os resultados sejam relativos ao caso 
máquina-barra infinita. Estudos da aplicação do controle com restrições para
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o problema de controle carga-frequencia são apresentados em Davison e 
Tripathy (1978) ; Geromel e Peres (1985) ; e Feliachi (1987). 
O controle sub-Ótimo da excitação por redução do modelo e 
supondo que a estratégia de controle afeta só os modos dominantes é 
apresentado em Elangovan e Kuppurajulu (1971). Já Yu e Siggers (1971) embora 
aplicando um controle centralizado, testam a solução Ótima obtida do caso 
máquina-barra infinita em um sistema multimáquinas. 
A aplicação do método de deslocamento dos autovalores 
dominantes para o cálculo da matriz de ponderação de estados no indice de 
desempenho quadrático é também utilizado na solução do problema do controle 
da excitação e apresentado em Moussa e Yu (1972). Uma forma de restrição na 
estratégia de controle é do tipo hierárquico (Soliman, Darwish e Fantin, 
1978; Huang, Hwang e Yang, 1989), isto é, um controlador de nivel hierárquico 
mais alto tem como objetivo as interações entre os subsistemas, e o outro 
controlador é do tipo local. O metodo utiliza o conceito de estabilidade 
minima prefixada. 
A teoria de decomposição-agregação utilizada no controle 
integrado da velocidade e da excitação para gerar um controle descentralizado 
em um sistema multimáquinas caracteriza-se pela solução de tipo estática em 
Qiang, Zhang, Hong e Ying (1983), em contraposição com o artigo de 
Doraiswami, Sharaf e Castro (1984) onde o problema é resolvido utilizando-se 
estabilidade minima prefixada, com geração de um algoritmo para identificar 
os modos fixos descentralizados e a si ntese de um compensador dinâmico 
utilizando para o sistema um modelo reduzido em termos dos modos dominantes. 
Supondo que as interações entre os subsistemas possa ser
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representada através de um modelo dinâmico de baixa ordem, a soluçao pode ser 
obtida 'utilizando tambén1 a teoria de decomposição-agregação (El-Gammal e 
Kimura, 1983). 
A utilizaçáo da natriz nndal na geração de uma estratégia de 
controle ótima descentralizada, ou controle projetivo, que necessita de um 
modelo do sistema na forma canonica controlável, é apresentada em Arnautovic 
e Medanic (1987), (1990) onde o projeto visa minimizar, em cada iteraçáo, a 
diferença entre os parâmetros calculados e aqueles obtidos da soluçao 
centralizada ou solução de referência. 
O projeto descentralizado, embora sequencial, apresentado em 
Yu, Qiang e Lee (1988) gera uma estrategia Ótima estática e permite, após 
projetar o estabilizador para todas as máquinas de um sistema multimáquinas, 
decidir qual delas é mais efetiva no amortecimento dos modos críticos, 
utilizando um gráfico de fator de amortecimento versus número de náquinas 
controladas. 
1.3 Contribuição da Pesquisa e Organização da Tese. 
Do análise bibliográfica apresentada na seção anterior pode ser 
concluido que, em sistemas de grande porte, e tipicamente nos sistema de 
potencia, se faz inevitável a presença de padrões de informaçao que nao são 
convencionais, isto é, o controle é exercido por diversos agentes com acesso 
a informaçao parcial da estrutura do sistema, do vetor de estados ou de seus 
parâmetros.
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No caso do controle em um sistema de potencia multimáquinas 
isto se faz evidente, por exemplo, na existencia das áreas interligadas pelas 
linhas de intercambio, no interior das quais cada, operador tem controle 
direto sobre o subsistema que define sua área, mas não possui controle direto 
sobre regiões que definem outras áreas. 
E natural pensar então que, em sistemas de grande porte e 
descentralizados, nenhum agente de controle possui informação completa dos 
sistemas a serem controlados ou do meio no qual o sistema deve operar. Dado 
que cada agente de controle atua sobre um conjunto diferente de informações 
do vetor de estados do sistema, é possivel então que o sistema se torne 
instável por falta de coordenação entre estes agentes. 
No caso do controle de excitação, o anterior é particularmente 
verdadeiro dada a natureza local do problema, em que cada máquina possui um 
sistema de excitação e onde as medidas das variáveis de interesse e as ações 
de controle são locais. Assim, estima-se apropriada a utilização de uma 
estratégia de controle que considere as restrições estruturais acima 
mencionadas tal como a alternativa de solução apresentada em Geromel (1987). 
Neste trabalho utiliza-se a técnica referida para resolver o 
problema do controle da excitação com compensação dinâmica por realimentação 
da saida. A consequencia natural da estratégia utilizada é uma coordenaão 
tanto dos torques de sincronização como de amortecimento do sistema 
(Yu,Qiang,Lee,1988). 
Pode-se resumir as contribuições da presente Tese nos seguintes 
pontos:
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A.- Utilização de um método sistemático de projeto 
coordenado dos estabilizadores de um sistema de potencia multimáquinas. 
B.- O projeto é realizado visando sintetizar um 
compensador dinâmico de ordem fixa para cada subsistema. O compensador assim 
determinado apresenta a estrutura convencional normalmente utilizada nas 
empresas do setor elétrico para os estabilisadores de potência. 
C.- Utiliza-se a Teoria de Controle Descentralizado Otimo 
para resolver um problema com caracteri sticas locais tanto das sai das como 
dos controles, e colocando portanto o problema no seu âmbito natural. 
D.- Apresenta-se um método para a determinação da matriz 
de ponderação dos estados no indice de desempenho quadrático. 
E.- Apresenta-se uma metodologia para resolver um 
problema de sí nteses de um compensador dinâmico através da realimentaçáo 
estática descentralizada das sai das de um sistema aumentado formado pelo 
sistema original e compensadores de ordem fixa nas suas formas canonicas 
observáveis. 
Como produto complementar da pesquisa foi desenvolvido um 
programa computacional que, a partir dos dados da máquina e da rede, calcula 
o modelo linear do sistema de potência e as estratégias de controle que o 
usuario define. O programa gera tanto os arquivos necessários para seu 
próprio cálculo como outros arquivos visando a possibilidade futura de contar 
com pacotes computacionáis de propósito especi fico.
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Finalmente a Tese é organizada da seguinte maneira: 
No Capitulo I faz-se um histórico do problema das oscilações 
eletromecânicas pouco amortecidas em sistemas de potencia e a forma como a 
sua solução foi desenvolvida no tempo. Continua-se com uma revisão 
bibliográfica a partir de 1969, em que se procura discutir as caracteri sticas 
que as soluções publicadas apresentam. 
No Capí tulo II apresenta-se o Modelo de Heffron e Phillips 
Multimáquinas ou Generalizado e o modelo do Estabilizador de Sistemas de 
Potência. Inclui-se também os conceitos gerais e aspectos analíticos de tais 
dispositivos, assim como as caracteri sticas da derivação do seus sinais. Dada 
a utilização posterior, apresentam-se também as formas canõnicas controláveis 
e observáveis do estabilizador. O capi tulo finaliza com uma breve descriçao 
dos métodos de ajuste tanto do caso máquina-barra infinita como do caso 
multimáquinas . 
O Capi tulo III apresenta a teoria referente ao Controle Otimo, 
e especificamente aquela ligada ao problema do Regulador Linear Quadrático. 
Apresenta-se a soluçao do problema do regulador primeiramente sem restrições 
na sua estrutura, incorporando o conceito de estabilidade minima pré-fixada e 
dos resultados referentes às margens de ganho e fase, referentes à robustez 
da solução. A seguir se discute a solução do regulador com restrições 
estruturais. Após a apresentaçao do seus aspectos gerais, analizam~se os 
diferentes tipos de restrições a serem consideradas. Finalmente, 
estabelece-se as condições para a soluçao e o procedimento de soluçao. 
No Capi tulo IV é aplicado o controle Ótimo com restrições na 
síntese do estabilizador. Define-se assim o sistema aumentado e se faz
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referencia aos modos fixos descentralizados. Apresentam-se as estruturas do 
sistema em nalha fechada com ca estabilizador tanto na sua forma canonica 
controlável conr› observável, justificando-se a escolha da forma canonica 
observável. 
No Capitulo V sao apresentados os resultados da aplicação do 
controle Ótimo com restrições na síntese do estabilizador em sistemas-teste 
de uma, cinco e dez máquinas. Apresentam-se as razões pelas quais foram 
utilizadas determinadas estruturas na matriz R de ponderação dos controles, 
tanto para o sinal derivado da velocidade como para o derivado da potência 
elétrica. 
Finaliza-se o corpo do trabalho com o Capitulo VI, onde são 
feitos as análises dos resultados para incorporar os comentários, conclusões 
e sugestoes para continuação da pesquisa. 
A Tese apresenta tambénx um conjunto de Apêndices onde sao 
expostos tanto os detalhes da. obtenção do lwodelo de Heffron e Phillips 
Multimáquinas como a determinação da matriz de ponderação de estados a partir 
do modelo referido anteriormente. Apresentam-se os dados dos sistemas-teste e 
as caracteristicas relevantes do programa computacional desenvolvido. 
Inclui-se tambem um item referente à estrutura da matriz de realimentaçâo 
descentralizada das saidas a partir de sua forma geral.
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CAPITULO II 
DINÁMICA DE s1s'rEMAs DE PQTENCIA E MoDELo MULTIMÁQUINAS 
2.1 Introdução. 
A Dinâmica de Sistemas de Potência (SP), abrange um amplo 
espectro de fenomenos de natureza elétrica, eletromecänica e termomecânica. 
Tais fenomenos podem ser classificados segundo a escala temporal na qual eles 
são relevantes como se mostra a seguir (DeMello,1970): 
1.- Dinâmica das Máquinas Elétricas e rede no periodo de alguns 
segundos. 
2.- Dinâmica relativa. ao controle da frequência. do sistema 
interligado e intercâmbio entre áreas, no periodo de alguns minutos. 
3.- Dinâmica de turbinas (hidráulicas e térmicas) no periodo de 
vários minutos. 








Estes periodos sao representados na figura 2.1 (DeMello,1970). 
nã e o_r_ga _ s a Frequ nota Fornecunento o de Energua 
Intervalo Ašgäaâdos de tempo 
ÕOS Poucos 
principais m`“"t°s X 
ef€it.OS Ver tos mtnut o s X
X 
FIGURA 2.1 Efeitos e Escala Temporal
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Embora o termo "Dinâmica de Sistemas de Potencia" diga respeito 
a um conjunto grande de problemas e aos seus efeitos, existe a tendencia de 
associar estes problemas com o fenomeno de "Estabilidade de Sistemas de 
Potencia" que, comumente, diz respeito ã capacidade de um sistema de se 
manter em sincronismo após uma perturbação, e onde a resposta geralmente é 
obtida via simulação em um peri odo de ternpo de poucos segundos. As situaçoes 
de maior dificuldade são relativas a problemas de estabilidade não tão 
convencionais e caracterizados por fenômenos que se desenvolvem em vários 
segundos. Nestes casos, são importantes as caracteri sticas das cargas, o 
controle de excitação e as caracteri sticas das turbinas. 
Assim, a "Dinâmica de Sistemas de Potência" não diz respeito 
apenas .à Estabilidade Transitória. Aspectos importantes envolvem o estudo do 
comportamento dinâmico através de uma análise que pode ser altamente complexa 
e que abrange tanto a primeira oscilação ("fí_rst swing"), quanto os fenomenos 
posteriores. 
Em resumo, nestes casos é importante utilizar tanto modelos 
apropriados quanto ferramentas computacionais de propósito especi fico que 
permitam obter resultados confiáveis. Mais ainda, da posse destes resultados 
a etapa da sua correta interpretação é de suma importância já que, em geral, 
os resultados não podem ser aceitos como válidos para faixas temporais ou de 
frequencia para as quais os modelos não foram deduzidos. 
2.2 Modelo de Sistema de Potência Multimãquinas 
Em geral o modelo matemático de um sistema não deve estar alheio 
aos objetivos perseguidos pelo analista. Um modelo muito simplificado terá
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resultados pouco confiáveis e, pelo contrário, modelos de alta complexidade 
implicarão em estudos demorados e de custo elevado. 
No caso do sistema de potencia, a faixa temporal que define o 
fenomeno em estudo e o tipo de perturbação são referências apropriadas para 
estabelecer as restrições que permitan\ obter um xnodelo linear' válido em 
termos de satisfazer o compromisso entre simplicidade e qualidade da 
informação (confiabilidade do modelo). Assim, o chamado Modelo de Heffron e 
Phillips (DeMello e Concordia,1969) e a sua versão multimáquinas (Moussa e 
Yu,1974), mostra-se adequado aos objetivos desejados. 
Considera-se que, no problema dos estudos da estabilidade de um 
sistema. de potencia, são feitas suosições que independenx do detalhe na 
representação dos sistemas de controle, das cargas ou das máquinas 
(Young,1970),isto é: 
1.- São representadas apenas as tensões e correntes a frequencia 
fundamental, tanto no estator como na rede. 
2.- Utilizam-se as componentes simétricas quando da existencia de 
condições não balanceadas, e z 
3.- Os efeitos da variação da velocidade da máquina sobre a tensão 
gerada são despreziveis. 
Na primeira suposição é permitido que todas as tensões e 
correntes da máquina possam ser representadas através de fasores. As equações 
da rede se transforman em equações algbricas e os fasores das máquinas ficam 
relacionados via equações algébricas e diferenciais.
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A segunda hipótese é necessaria se a primeira for aceita, 
fazendo com que a representação fasorial do modelo de máquina a ser deduzido 
seja a representação de sequencia positiva. Finalmente, a última suposição so 
tem grande influencia nos estudos de estabilidade se a frequência sofrer 
variações substanciais, em cujo caso, as hipóteses (1) e (2) devem ser 
modificadas . 
Se as restrições anteriores são impostas, tem-se um modelo 
apropriado para um estudo sobre a estabilidade de um sistema de potencia, 
embora as equações que representam a máquina sejam ainda de relativa 
complexidade. Além disso, em função do objetivo desejado, são incorporadas 
algumas restrições adicionais gerando assim diferentes modelos que permitem 
satisfazer o compromisso entre simplicidade e esforço. 
Incorporando-se às suposições anteriores a restrição de não 
levar em consideração os enrolamentos amortecedores e os seus efeitos, 
gera-se o Modelo II (Young,1970) ou modelo E; (Anderson,Fouad,1977). 
Em resumo, são estabelecidas as seguintes restrições quanto ao 
gerador: ~ 
1.- Os efeitos dos enrolamentos amortecedores são desprezados. 
2.- Resistências do estator são desprezadas. 
3.- As tensões de transformação nas equações do estator são 
consideradas desprezi veis face as tensões de velocidade. 
4.- As tensões de velocidade são supostas. a velocidade nominal. 
5.- Supõe-se condições balanceadas e ausencia de saturação. 
Para um dado ponto de operação, a linearização das equações
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deste modelo gera o modelo de I-Ieffron e Phillips referido anteriorrnente. A 
seguir sao apresentados os principais resultados obtidos da linearizaçâo 
mencionada, sendo que os detalhes relativos a sua obtenção são apresentados 
no Apêndice I. 
Supondo um sistema mult1'Jnáquinas composto de n máquinas, tem-se 









FIGURA 2.2 Diagrama fasorial de i-ésima máquina 
em um sistema multjlnáquinas. 
Do diagrama fasorial da figura 2.2 são determinadas as 
componentes d e q da i-ésima máquina nas coordenadas (d¿,qi) e (D,Q), e as 
relaçoes entre tensões e correntes do sistema de transmissao. 
Utilizando da expressão para o torque elétrico sao determinadas 
as matrizes K1 e As matrizes K3 e K4 são determinadas utilizando da 
equação da tensão interna da máquina e as matrizes K5 e K6 são obtidas da 




[ATG] = [K1] [A6] + [K2] [AE;] (2.1) 
TENSÃO INTERNA DA MÁQUINA 
[Am + um [cr 1 fàš' 1 = [K3] 
{ 
[AE 1 - [K4] [Aê] 
} 
‹2.2) 
q do q fd 
TENSÃO TERMINAL 
[AV`] = [K5] [A6] + [K6][AE¿] (2.3) 
REGULADOR DE TENSÃO 
[TAP [ABM] + [ABM] = [TAP u<^1u~‹=.-t1 ‹2.4› 
onde 
ràeg = {u×v,e,1 - [X51 um - u<õ1 mE¿1} ‹2.5› 
EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO 
[zm rA‹Í›1 = -un um + [ATO] ‹2.õ› 
°°“' M5: = [wo] [M1 ‹2.1› 
e [A1-01 = [Arm] - [me] ‹2.s›
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A partir das Eqs (2.1),(2.2),(2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7) 
e (2.8) pode ser construido o diagrama de blocos mostrado na figura 2.3.
‹ 
[^T'“1 - [M1 um 
- - s 
K5 
mv: - [AE 1 LT 1"*u<1 _ - - q [T'°] 
‹ 
fd A A 
‹ CÊ+ 
1-1 ]-1 
FIGURA 2.3 Modelo Linear Multimáquinas ou 
Heffron-Phillips Generalizado 
No modelo de Heffron e Phillips multimáquinas mostrado no 
figura 2.3, as matrizes K1, K2, K3, K4, K5 e K6 apresentam caracteristicas 
que dependem tanto da topologia quanto da A condição de operação do sistema 
(Yu,1972) . 
Assim, a matriz K1 representa a variação na potência elétrica 
face a variaçoes no ângulo de torque supondo fluxo constante. Representa 
portanto o coeficiente de torque de sincronização da máquina. 
A matriz K2 representa a variação da potência elétrica face a 
variações na tensão interna da máquina, supondo constante o ângulo de torque.
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A matriz K3 representa um fator de impedãncias, ou relação 
entre as reatãncias da máquina e a reatancia equivalente externa. Leva 
portanto em consideração os efeitos de carga da reatãncia externa. ` 
A matriz K4 representa o efeito desmagnetizante das variações 
do ângulo de torque (i.e. reação de armadura). 
As matrizes K5 e K6 representam o efeito sobre a tensão 
terminal da máquina produto das variações do ângulo de torque com tensão 
interna constante, e da tensão interna com ângulo de torque constante 
respectivamente . 
2.3 Modelo de Estado para o Sistema Multimáquinas. 
Da figura 2.3 ou das Eqs.(2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), 





-t2H1'*tD1 Í -[2H1**[K11 Í -f2H1'*tK21 . [01 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






B = bloco diag {B_} onde B_ = 1/ ZH. 
\‹ \. O I. 
Kât /TM 
e onde o vetor de estados é definido como xT= [AwT AôT AE;T AEÇd] e o vetor 
de controle definido como uT=[uT .. ui .. uT 1, e onde uT= [AT , AV _]. 1 \. tn t mt reh. 
Da mesma maneira, a matriz C fica determinada pelas saidas a serem definidas 
para o sistema. 
Neste trabalho é de interesse o que diz respeito à excitação 
das máquinas sincronas e portanto a dinâmica associada, à turbina não é 
considerada. Assim sendo, as variações de torque mecânico são supostas nulas. 
2.4 Modelo do Estabilizador de Sistemas de Potência 
2.4.1 Conceitos Gerais e Aspectos Analíticos 
Entre os aspectos relativos à estabilidade da operação de uma 
máquina sincrona, aquele referente à estabilidade dinâmica é de particular 
importância. 
Na década de 1960, as novas unidades geradoras em serviço já 
possuíam reguladores de tensão de ação continua. Na medida que a capacidade 
do parque gerador aumentava com a incorporação de novas unidades com 
reguladores rápidos de alto ganho, ficou evidente o efeito negativo que tais 
reguladores tinham sobre a estabilidade dinâmica do sistema. Assim, foram
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detetadas oscilações pouco amortecidas e até amortecidas negativamente, 
limitando severamente a capacidade de transferência. de potência (Larsen, 
Swann,1981). 
O modelo linearizado do sistema de potência, para o caso 
máquina-barra infinita (DeMel1o, Concordia, 1969) e as informaçoes obtidas 
como produto de seu análise, foram as primeiras razoes técnicas que 
possibilitaram a comprensão do problema e as suas primeiras soluções. 
Os chamados Estabilizadores de Sistema de Potência são 
dispositivos que modulando a tensão de referência do regulador de tensão 
permitem compensar os efeitos negativos que o alto ganho e rapidez de tais 
reguladores, junto a condiçoes de operação em carga pesada e possibilidade de 
se ter um sistema de transmissão fraco (i.e. alta impedância externa), tem 
sobre a estabilidade dinâmica do sistema (Arcidiacono, Ferrari, Marconnato, 
Saccomanno, 1976). 
A forma convencional em que tal dispositivo se apresenta é a de 
uma estrutura de avanço-atraso de fase, geralmente com dois estágios 
(IEEE,1981), embora não sejam excluídas outras realizaçoes (Moussa e 
Yu,1972). 
Com referência à figura 2.3 e para o caso de uma máquina, podem 
ser destacados dois laços importantes: o laço eletromecânico que representa 
um oscilador simples com frequência natural
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‹»-/w°K1 [ll ‹21s› .S TT 8.9 › ' 
e o laço reativo. 
No laço reativo, a expressão para as variações de torque 
elétrico como função das variações do ângulo de torque, através do seu efeito 
sobre AE; , é dado como (DeMel1o e Concordia,1969): 
-K2 { (KAKS + K4) + S TAK4 } (2.14) 
AE¿ (1/K3) 
+ K^Kõ + s(TA/K3 + TÃO) + S* TÂOTA 
Da Eq.(2.14) podem ser obtidas as expresoes para as 
contribuições de torque de amortecimento e de torque de sincronização para 
varias frequências de oscilação. 
A componente de torque de sincronização (em fase com o ângulo 
ô) em uma frequência w, e sem considerar o efeito através de K4, é dado como: 
-K2 K K5 ((1/K3) + K6 K - wzr' T ) ^ ^ “° ^ Aê (2.15) AT = 5 
__ z , z 2 , z A ((1/K3) + K6 KA w Td°T^) + w (TA/K3 + Tao) 
A componente de torque de amortecimento, ( 
velocidade mc), produto da ação do regulador de tensão é: 
K2 K K5 (T /K3 + T' )w ^ ^ “° Am (2.1õ› AT = n z 2 2 z 0 ((1/K3) + K6 KA - w TÂOTA) + ((T^/K3) + TÃO) w 
em fase com a
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Portanto, tendo em conta as Eqs.(2.15) e (2.16) as seguintes 
conclusões podem ser obtidas (IEEE,1981): 
a).- No caso K5 > O (Carga média a leve e sistema externo forte) 
A componente de torque de sincronização é negativa, mas 
normalmente o valor de K1 é grande de maneira. que o torque líquido de 
sincronização (K1 A6 - Alg), é positivo. De igual forma, o torque de 
amortecimento é positivo. 
b).- No caso K5 < O (Carga pesada e sistema externo fraco) 
Na maior parte dos casos que dizem respeito a problemas de 
estabilidade dinâmica, o parâmetro K5 é negatívo.Neste caso o regulador de 
tensão com alto ganho fornece um auxilio importante para que a componente de 
torque de sincronização seja suficientemente grande (AT; > O ,Eq.(2,15)). 
Contudo, como mostrado pela Eq.(2.16), nestes casos a 
componente de torque de amortecimento é negativa, e o torque de amortecimento 
global do sistema torna-se muito pequeno. Uma solução precária é reduzir o 
ganho KA, desde que sujeito ã limitação imposta pelo torque de sincronização 
(DeMello,1970). 
Face às situaçoes colocadas acima, uma maneira efetiva de se 
resolver o problema da falta de amortecimento é utilizar um sinal especial 
derivado seja da velocidade do rotor do gerador, ou da potência elétrica ou 
de outras grandezas, com o objetivo especifico de gerar torque de 
amortecimento. Para tal fim , e em relação à figura 2.3, supondo o caso de
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uma. máquina, o diagrama de blocos pode ser manipulado para se obter um 
equivalente como mostra a figura 2.4. 
outras contrtbuicoes 
de torque eletrico 
- 1 Aw A6 
'I' 2 H s › 
AT AV °¢ G EP (S) «í--'°' 
FIGURA 2.4 Diagrama de blocos equivalente 
Na figura 2.4 a função de transferência GEP(s) é composta por 
parâmetros tanto do Gerador, como do sistema de Excitaçáo e do sistema de 
Potência, e a sua forma explicita é a seguinte: 
K2 KA K6 
(2.17) GEP(s) = (1+_sT'1<a)(1+sT›+1<31< Kõ do A A 
O sinal especial necessário para resolver o problema do 
amortecimento anteriormente colocado é fornecido por um dispositivo de 
compensação de fase, ou Estabilizador de Sistemas de Potencia (ESP). 
O ESP deve compensar o atraso de fase que apresenta a eq.(2.17) 
em uma dada faixa de frequências, geralmente de 0.2 a 2.5 Hz. Nesta faixa, 
existem diversos modos pelos quais as oscilações se manifestam e que são 
caracterizados como:(IEEE, 1981)
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1.- MODO LOCAL (O.8 - 1.8 Hz) 
Este modo é associado a unidades em uma usina oscilando com 
respeito ao resto do sistema de potência (Kundur,Lee e Zein El-Din,1981). O 
modo local de oscilação origina-se quando da existência de um sistema fraco 
de transmissão ( tipicamente xe> 0.5 p.u.), entre a usina e seu centro de 
carga. 
2.- MODO INTER-ÁREA (0.2 - 0.5 HZ) 
Este modo é associado às oscilações de um grupo de máquinas em 
uma parte do sistema contra outro grupo de máquinas em outra parte do 
sistema. Supondo uma representação clássica para cada máquina (Modelo I), em 
N H um sistema. composto de n geradores, geram-se (n-1) modos de oscilação 
(IEEE, 1981), e portanto a análise do problema requer um ambiente 
multimáquinas. 
3.- MODO INTRA-PLANTA (1.5 - 2.5 hz) 
Este modo é associado às oscilações que ocorrem entre geradores 
de uma mesma usina. Em geral, nao é desejável que o estabilizador responda a 
tais oscilações e portanto devem ser providenciadas as medidas necessárias 
para que isto não aconteça. Recentemente o problema do modo íntraplanta tem 
recebido atenção (Fleming e Sun,1990; Araujo e Castro 1991), dado o fato de 
que geralmente este modo não é levado em conta quando da representação de uma 
usina através de uma máquina equivalente.
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2.4.2 ESPS Derivados da Velocidade, Potência Elétrica e Potência de 
Aceleração 
A.- Estabilizador de Sistemas de Potência derivado da Velocidade 
Da Eq.(2.l7) é possivel concluir que um sinal derivado da 
velocidade deve compensar o atraso de fase da função de transferência GEP(s). 
Geralmente isto é obtido em uma dada faixa de frequências, com uma rede de 
avanço - atraso de fase de dois estágios. A condição de operação geralmente 
considerada para o ajuste dos parâmetros deste compensador é aquela onde a 
função GEP(s) apresenta o máximo ganho e atraso de fase. Esta situação ocorre 
para plena carga e sistema de transmissão forte. Assim, como o ganho da 
função de transferência GEP(s) diminue na medida em que o sistema de 
transmissão enfraquece, (Larsen, Swann,1981) a contribuição de torque de 
amortecimento para o sistema forte deve ser maximizada, assegurando assim um 
bom comportamento no caso de um sistema fraco. 
Em geral, um ESP derivado da. velocidade, além da etapa de 
avanço-atraso de dois estágios, apresenta um filtro para atenuar componentes 
de alta frequência e um elemento anulador de sinais de baixa frequência, 
_ n usualmente denominado "wash out (IEEE, 1981). 
A função de transferência para um ESP derivado da velocidade é 
portanto dada por: 
T s (1 + s T1)(1 + s Ta) 
ESPw(s) = K FILT(s) (2.18) °°S(1+ST› (1+sT)(1+sT› 2 4 
onde T S 
Í1 + s TÍ
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representa a função de transferência do termo "washout . 
Geralmente T deve ser tal que apresente uma caracteristica 
passa-faixas nas frequências de estabilização, e uma caracteristica 
corta-faixa fora das frequências de estabilização. Em outras palavras, anula 
os desvios permanentes da tensão produto de desvios permanentes do sinal de 
entrada. O valor da constante de tempo T não é critico embora o seu valor 
núnimo não deve ser menor a très segundos (IEEE,1981). Um valor de T=l0 
segundos é comumente utilizado, minimizando assim seu impacto no modo local. 
A funçao de transferência FILT(s) representa a função de 
transferência. do filtro de alta frequência que geralmente apresenta uma 
caracteristica de atraso de fase de segunda ordem, com uma frequência 
centrada em torno aos 2.5 Hz.(IEEE,l981). 
A função de transferência 
K (1 + s T;)(1 + s 1;) 
(1 + s T;)(l + s T;) 
representa o compensador de fase. 
Se a entrada ao estabilizador é a velocidade, ambos estágios do 
compensador são de avanço de fase, isto é l; e ¶;sáo menores que T; e lg. 
Entretanto, se a entrada é potência elétrica, no compensador de dois 
estágios, um dos estágios é de atraso de fase. Para o caso de compensador de 
um estágio este apresenta uma caracteristica de atraso de fase (IEEE,198l).
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B.- Estabilizador de Sistems de Potência derivado da Potência Elétrica 
A potência elétrica tem sido utilizada em muitas aplicaçoes dos 
ESPs com resultados satisfatórios sem os mesmos cuidados especiais para 
filtragenl de modos de frequência. mais altos (i.e. modos torsionais), que 
caracteriza o ESP derivado da velocidade. Algumas situaçoes de cuidado 
produto das variações da potência mecânica são as seguintes (Lee,Beaulieu e 
Service,1981; Veal, 1989): 
2.1 Como resultado de uma redução súbita da frequência. do 
sistema e da consequente resposta rápida do regulador de velocidade, obtém-se 
um rápido aumento na potência de saida da unidade. Como consequência, o ESP 
reduzirá a tensão agravando o problema da estabilidade. 
2.2 No caso da existência do "fast valving", o fechamento 
rápido das válvulas na unidade tende a provocar a saturação do estabilizador. 
A rápida redução da potência após o fechamento da válvula aumentará a tensão 
e pode causar excessiva tensão no "backswing". Quando da apertura das 
válvulas e o aumento da carga, impõe-se sobre o sistema uma redução da tensão 
que por sua vez pode agravar o problema da estabilidade (DeMello,l970). 
C.- Estabilizador de Sistema de Potência derivado da Potência de 
Aceleração 
O interesse na utilização da potência de aceleração como sinal 
de entrada para um estabilizador de sistema de potência provém da sua pouca 
interação torcional (Larsen,Swann,1981).
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Entretanto, dado que é dificil medir tal sinal, utilizam-se 
considerações que permitem sua síntese seja a partir da potência elétrica, 
supondo que não existem variações na potência mecânica, ou a partir da 
combinação dinâmica da velocidade e da potência elétrica. 
Neste último caso, a potência mecânica é sintetizada a partir 
da velocidade. Obtém-se, apos comparar as potências mecânica e elétrica, um 
sinal que se comporta como a potência de aceleração na faixa de frequências 
de interesse. O anterior se mostra na figura 2.5. 
O sinal de potência de aceleração assim sintetizado apresenta 
algumas vantagens pelas seguintes razões (DeMel1o, Hannett, Undrill, 1978; 
Lee, Beaulieu, Service, 1981; Zeni, Simões Costa, 1987) 
3.1 Fornece uma atenuação efetiva aos modos de oscilação 
associados com o regulador de velocidade. 
3.2 Apresentam uma boa caracteristica de rejeição dos modos de 
oscilação devidos ao fluxo turbulento na aduçao das turbinas. 
3.3 Evitam-se efeitos não desejáveis na potência reativa 
(variações excessivas), quando da tomada de carga ativa. 
3.4 Possibilidade de filtragem adequado do sinal de entrada. 
3.5 A possibilidade de se obter um ajuste apropriado dos seus 
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FIGURA 2.5 ESP derivado da Velocidade (w) ,e P.E1étrica (Pe). 
O ESP apresentado na Figura 2.5 apresenta uma maneira de 
sintetizar a potência mecânica, de dificil medição na prática. Se as 
variações da potência mecânica são nulas então a potência de aceleração é 
igual a potência elétrica com a devida troca do sinal.(Martins,Lima;1990) 
Finalmente, e para qualquer um dos tipos de sinal derivado, o 
problema do ajuste dos parâmetros do estabilizador pode ser resumido na 
determinação dos valores de T1,Tz,Ta e T4, para que o avanço ou atraso de 
fase seja o apropriado na faixa de frequências de interesse (Kundur, Klein, 
Rogers, Zywno,1989). 
p 
De posse do avanço ou atraso de fase necessario, deve ser 
determinado o valor do ganho K que entregue um 'amortecimento apropriado dos 
modos eletromecánicos críticos do sistema sem comprometer a estabilidade de 
outros modos (Kundur, Klein, Rogers, Zywno,1989) 
2.4.3 Formas Canonicas para a Função de Transferência do ESP 
As Formas Canõnicas Controláveis e Observáveis , FCC e FCO 
respectivamente, são realizaçoes no espaço de estados de uma dada função de
transferência (C.T.Chen,1984). 
Para os objetivos do presente 
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trabalho, as formas canbnicas 
t b`l'zador (Doraiswami, Sharaf serão de grande utilidade na síntese do es a 1 1 
Castro,1984). 
Seja a funçao de transferência, 
K (1 + S T;)(1 + S Tš) 
(2.19) G1(s) = (1 + s T2511 + 7 s T;) 
representativa de um estabilizador de sistema de potência. 
A forma propria da Eq.(2.19) e dada como: 
K T T T + T T + T 
1 a 1 a z 4 1 1 
{ 
' TT >s*<fi'T_-r)} 13 13 K T T T T ( T T 1 a 2 4 2 4 24 Gz(S)=TT " (T +T ) 2 4 
9 
sz + zT T 
4 S + TIT 
2 4 24 
Defina A 
T + T 
a = z 4 a = 1 
1 T T o T T z 24
3 
K T T T + T 
1 a 1 a 
(2.20)
4 
_ _ _ _ 1 _ “*'“1;T_ '*f'“fi “J '*‹›'““¬~í “J 
' z 4 
então a Eq.(2.20) pode ser reescrita como
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Bis + B 
o(s) = a + í.._i._. , (2.21› 
I. 2 S +u1S +120 
1.0 Forma Canonica Controlável (FCC) 
Dada a eq. (2.21), a Forma Canonica Controlável é dada como: 
C 
'o 1 
As = (2.22) 
-Ot -'G 





ci = Tso rei] ‹2.24) 
nz = a (2.25› 
2.0 Forma Canonica Observável.(FCO) 
A Forma Canonica Observável pode ser obtida então como: 
O CT O CT O OT O C Ac=‹Ac› ; Bc=‹cc› ; cc=‹Bc› z Dc=oc 
Impondo critérios ou considerações derivadas do objetivo que o 
ESP deve satisfazer, as formas canônicas ficam com algumas de suas matrizes 
conhecidas, como será visto no Capitulo IV. Por exemplo, como as constantes 
de tempo T2 e T4 são geralmente fixadas em valores dentro da faixa dos 0.01 a
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0.075 segundos, para um ESP derivado da Velocidade, ou 0.2 segundos para um 
ESP derivado da Potência Elétrica, os parâmetros aíterão valores conhecidos. 
Fica claro entao que, tanto as matrices AE como BE na FCC ou A: e C: na FCO 
tem seus valores determinados. 
2.5 Método Clássico de Ajuste dos ESPs. 
2.5.1 Histórico 
Desde o inicio da aplicação generalizada dos estabilizadores, o 
seu ajuste, isto é, o cálculo dos valores das constantes de tempo do 
compensador assim como o valor de seu ganho, tem como técnica comum a redução 
do sistema ao caso máquina-barra infinita (Klopfenstein,1971; Bollinger, 
Laha, Hamilton, Harras,1975). Embora publicações relativamente recentes 
(Fleming, Mohan, Parvatisam,1981; Martins, Lima,1989) abordem o problema do 
sistema multimáquinas, o procedimento de natureza basicamente sequencial 
pode, em um sentido amplo, ser considerado como uma sequência de soluções 
sucessivas de problemas do tipo máquina-barra infinita. 
O ajuste do estabilizador é uma atividade posterior a duas 
outras igualmente importantes, que são a derivação do sinal (Lee, Beaulieu, 
Service, 1981; Kundur, Klein, Rogers, Zywno, 1989; Bollinger, Gu, Norum, 
1991) e a localização dos estabilizadores (Martins, Mikami, Baitelli, 
Basilio, 1987; Ostojic, 1988; Pagola, Peres-Arriaga, Verghese, 1988). Nesta 
trabalho os sinais utilizados são a velocidade e a potência elétrica, sem 
considerar o problema da localização dos estabilizadores.
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2.5.2 Ajuste do Estabilizador. Caso Máquina Barra Infinita 
O ajuste do ESP para o caso máquina-barra infinita, pode ser 
considerado como bem comprendido e praticamente resolvido. Utilizam-se tanto 
o modelo de blocos de Heffron e Phillips (DeMello, Concordia,1969), quanto o 
modelo de função de transferência (IEEE,198l). 
Em geral o ajuste dos estagios de avanço-atraso é realizado 
visando obter um amortecimento apropriado do modo local. Os seguintes 
são os critérios geralmente aceitos: 
A.- Maximizar a faixa de passagem ao interior da qual o atraso 
de fase é menor que 90°. 
B.- O atraso de fase na frequência do modo local deve ser menor 
que 45°. 
C.- O ganho para um ajuste de avanço-atraso é geralmente fixado 
em um terço do ganho que gera um comportamento instável. Entretanto, o ganho 
também pode ser calculado utilizando-se, por exemplo de um coeficiente de 
amortecimento desejado para a máquina, ,ou utilizando um dado fator de 
amortecimento para os autovalores em malha fechada do sistema. 
A metodologia para o ajuste, visando satisfazer os critérios 
acima colocados, pode ser resumida nos seguintes cálculos (Martins, 
Lima,1990):
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1.- ESP derivado da velocidade 
1.- Determinar a frequência de oscilação do laço eletromecànico 
da máquina, wn, nas condiçoes de operação para o qual o modelo linear é 
válido utilizando, por exemplo, métodos de autovalores. 
2.- De posse do valor da frequência, determina-se o valor de 
avanço de fase que o estabilizador deve introduzir no laço torque-ângulo. 
3.-Supõe-se um ESP com um ou dois estagios de avanço-atraso, 
cada um deles da forma: 
(1 + aTs) 
(1 + sTÍ 
onde se a > 1 é obtido um avanço de fase. No caso a < 1 obtém-se um atraso 
de fase. 
4.- O valor máximo do avanço de fase que um estagio 
avanço-atraso introduz, ëm, pode ser calculado utilizando a expresão 
(Anderson,Fouad,1977): 
__ -1 a-1 šm _ sen kiíqfí-] 
5.- O valor do parâmetro T, determina a frequência wkax à qual o 
máximo de avanço de fase ocorre. 
= 1 wmü X T f-É
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6.- O valor do parâmetro "a é obtido igualando o máximo avanço 
de fase Qm, ao valor de fase requerido. Deve ser considerado que o valor de 
Qm corresponde a um estagio de avanço. Portanto, na determinação de "a" o 
avanço de fase requerido deve ser dividido pelo numero de estagios a serem 
utilizados. 
7.- O parâmetro T é determinado tal que o máximo avanço de fase 
ocorra na frequência mn. 
2.-ESP derivado da Potência Elétrica 
A equação de oscilação de uma máquina sincrona pode ser 
escrita, no dominio da frequência complexa s e para pequenos desvios como: 
2 H s Aw(s) = APm(s) - AP;(s) 
Dado o fato que as variações da potência elétrica são muito 
mais rápidas que as variações da potência mecânica na faixa de frequências de 
interesse, pde ser escrito como primeira aproximação que: 
s Aw(s) 2 - ílñ AP;(s) 
isto é, definindo 
a(s) = s Aw(S) 
tem-se que: 
‹z‹s› = 511, ‹-APa‹s››
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e MS) = _š_ «(5) " 
Da Figura 2.4, que se repete por conveniência na Figura 2.6, 
outros contribuicöes 






AT e¢ GEP(S) ‹_- Avref 
FIGURA 2.6 Diagrama de blocos equivalente 
a componente de torque elétrico ATa¢, vem dada como: 
ATe¢ = GEP(s) AVWÍ 
portanto, para um estabilizador ideal (isto é, compensação perfeita na faixa 
de frequências de interesse) derivado da velocidade, pode ser escrito que: 
Ar°¢‹s› = seus) EsPÀ:(S) A‹.›‹s› 
onde ESPÃi(s) representa a função de transferência do estabilizador ideal. 
Substituindo a expressão para a velocidade como função da 
potência elétrica e por objetivo do estabilizador, pde ser escrito que: 
Ar (S) = sms) _I<-EÉL ‹-AP ‹s››] . e¢ GEP(S) S 0 
Re-ordenando termos, a expressão anterior vem em:
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K 
ATe¢‹S) = GEP(s) _í__ ‹-AP°‹s›› .
2 H s GEP(s) 
Definindo um estabilizador ideal derivado da potência elétrica 
como: _ 
id Krsr ESPPe(S) = ----- 
s GEP(s)
K 
onde Êšsp = -§ÊãÍ- . A equação acima pode ser escrita então, como: 
ATe¢ = GEP(s) EsP:_:(s) (-APe(s)) 
As caracteristicas que apresenta um estabilizador ideal 
derivado da potência elétrica, devem ser aproximadas na faixa de frequências 
de interesse para sua utilização prática. Substitue-se assim, o integrador 
puro por uma rede passa baixas, para evitar o efeito que o integrador puro 
apresenta em baixa frequência. São incorporados também, tanto um termo para 
zerar a ação do estabilizador em regime permanente ("wash-out"), como um 
dispositivo de filtragem para as altas frequências. 
Assim, o estabilizador real derivado da potência elétrica 
apresenta a seguinte função de transferência: 
EsP(s) - ST 1 Km' F1LTRo(s) " (1+ Tí (1+ _' S S Tt) GEP(s) 
onde o parâmetro T representa a constante de tempo do "wash-out", e 'Q 
representa a constante de tempo da dinâmica que substitue ao integrador puro 
ideal. A função de transferência FILTRO(s) representa um filtro para as altas 
frequências.
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O termo GEP(s) é substituido por uma configuração de avanço - 
atraso de fase, fornecendo portanto, atraso de fase via os seus polos. 
Assim, as caracteristicas que um estabilizador derivado da 
potência elétrica apresenta podem ser resumidos como se mostra a continuação: 
1.- Usa blocos predominantemente de atraso de fase, ao 
contrario do estabilizador derivado da velocidade do gerador. 
2.- Os blocos predominantemente de atraso de fase permitem 
menores ganhos nas altas frequências (5 a 8 Hz.), do que é possivel com o 
sinal derivado da velocidade do gerador. 
3.- Os menores ganhos em alta frequência, permitem que a 
sensibilidade ao ruido tenda a ser atenuada. 
4.- Por outro lado, modos de baixa frequência, tais como as 
variações da potência mecânica ou os modos ligados ao fluxo turbulento na 
sucção das turbinas Francis, podem ser amplificados. 
O ajuste do estabilizador derivado da potência elétrica, segue 
ospadroes do ajuste do estabilizador derivado da velocidade, isto é: 
A.- Dada a frequência natural de oscilação deve ser calculada a 
magnitude e a fase da função de transferência GEP(s) nessa frequência. 
B.- Calcula-se o aporte em fase que o ESP(s) deve entregar na 
dita frequência. 
C.- Utilizando, por exemplo, um critério de amortecimento 
suministrado pela carga do sistema, calcula-se o ganho de ESP(s).
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2.5.3 Ajuste do Estabilizador. Caso Multimáquinas 
Para o caso multimáquinas, o método clássico supõe que alguns 
geradores perto da máquina em análise tem sua geração modelada como 
impedância negativa e que os geradores remotos representem barras infinitas 
(Kundur, Klein, Rogers Zywno, 1989). Assim o modelo obtido corresponde a um 
de máquina-barra infinita no qual a impedância externa tem um valor diferente 
da impedância de Thevenin (Martins, Lima,1989). 
Observa-se assim um processo sequêncial na sua metodologia, e as 
técnicas empregadas correspondem a métodos no dominio da frequência (Fleming, 
Mohan, Parvatisam,1981; Abe e Doi,1983) com cálculo de autovalores (Martins, 
Lima,1989) ou ainda métodos que utilizam a Transformada Rápida de Fourier e 
tecnicas digitais (Farmer, Agrawal,1983). Também tem sido publicados 
trabalhos onde a técnica utilizada faz uso dos residuos da função de 
transferência, ou fatores de controlabilidade (Arcidiacono e outros, 1980). 
2.6 Conclusões 
Neste capitulo foram apresentados tanto o modelo linear 
multimáquinas de Heffron-Phillips Generalizado, como os conceitos básicos e 
restrições a serem levados em conta na sua obtenção. 
Foram apresentados ainda os estabilizadores de sistema de 
potência derivados da velocidade do rotor do gerador, da potência elétrica e 
da combinação dinâmica de ambos sinais, visando destacar algumas de suas 
vantagens e restrições.
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As formas canonicas controlável e observável foram introduzidas 
sem maior justificativa teórica dado seu tratamento exaustivo na literatura. 
Sua apresentação obedece ao fato de serem uma realização conveniente do 
estabilizador para sua posterior síntese, como será visto no Capitulo IV. 
Foram apresentadas também as caracteristicas do ajuste clássico 
do ESP, enfatizando o caso máquina-barra infinita.
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CAPITULO III 
CONTROLE ÓTIMO (REGULADOR LINEAR QUADRÁTICO) 
3.1 INTRODUÇÃO. 
O projeto clássico em sistemas de controle é, na generalidade 
dos casos, um processo onde uma variedade de métodos de análise (ex. Lugar 
das Rai zes, Critério de Nyquist,etc) , são usados iterativamente procurando 
valores para os parametros de interesse que resultem em um comportamento 
satisfatório em termos, por exemplo, de sobressinal, margem de fase , margem 
de ganho e largura da faixa de frequencias. 
Muito embora para sistemas monovariáveis o metodo clássico 
seja plenamente justificado, em sistemas de múltiplas entradas e saidas os 
critérios de desempenho a serem satisfeitos são muito diferentes dada a 
complexidade e dimensão dos processos (Pate1,Munro,1982) . 
Em sistemas eletricos de potência, este aspecto tem uma 
importância fundamental. A grande extensão territorial destes sistemas, 
principalmente quando há predominância de geração de origem hidráulica, 
geralmente afastada dos centros de carga, fazem com que a sua estabilidade 
dinamica fique deteriorada. A soluçao clássica, embora muitas vezes resolva 
satisfatoriamente o problema, pressupõe um projeto de natureza sequencial 
baseado em técnicas derivadas do caso máquina-barra infinita. 
As ferramentas disponi veis na Teoria de Controle Otimo 
aplicadas a sistemas de grande porte, apresentam vantagens dada sua
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capacidade de tratar o problema de forma global. Levando em consideração as 
interações dinâmicas, gera-se um projeto de natureza coordenada, cuja 
soluçao é ótima no sentido de minimizar um determinado indice de desempenh 
ou funçao-custo. Se o indice é do tipo quadrático nos estados e nos 
controles, o problema de Controle Ótimo é chamado de Problema do Regulador 
Linear Quadrático ,PRLQ, tratado amplamente na literatura (Kalman,1964; 
Athans e Falb,1966; Kirk,1970; Anderson e Moore,1971). 
A justificativa do porque o PRLQ é de ampla utilização, deriva 
do fato de reduzir o problema do projeto à escolha adequada das matrices de 
peso Q e R que permitem definir o indice de desempenho. A escolha nem sempre 
é simples, mas, como apresentado no Apêndice I, as informaçoes disponiveis 
do modelo e as caracteristicas desejáveis quanto ao desempenho dinâmico sao 
de grande ajuda na sua determinaçäo._ 
3.2 PROBLEMA DO REGULADOR LINEAR QUADRÁTICO (PRLQ) 
3.2.1 PRLQ SEM RESTRIÇÕES. ASPECTOS GERAIS (Anders0n,Moore,1971) 
Considere um sistema linear nmltivariável com um nndelo de 
estado dado como: 
šz = A X + B u ,×(‹›)=×° (3.1) 
y = C x (3.2) 
onde: x(t)e EP é o vetor de estados 
u(t)e EP é o vetor de controles 
y(t)e E3 é o vetor de saidas, e 
A,B e C sao matrices de dimensões apropriadas.
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Sob hipótese de controlabilidade e observabilidade, urna das 
soluções ao problema de achar uma entrada ,u, que assegure um comportamento 
em malha fechada asintõticamente estável é do tipo realimentaçao estática 
(Munro,Patel , 1982) : 
u = - K x (3.3) 
onde K e lR'"°'“, e a dependência temporal se supõe impli cita para facilidade 
de notação. Obtem-se assim, um sistema em malha fechada do tipo 
52 = (A - B rox (3.4) 
e onde K pode ser escolhida para obter uma adequada rapidez de convergência 
seja ao estado inicial no caso de perturbações o ao estado final no caso de 
mudança na referência. Quanto maior a rapidez imposta, maior será a demanda 
sobre a energia do sinal de entrada u. 
O compromisso entre energia de entrada e razão de convergência 
para o vetor de estados é satisfeito escolhendo uma entrada u tal que a 
seguinte função de desempenho seja minimizada:
t 
min J = äjof (fmz + u'Ru›a: + ×(:f›Qf×(tf›} ‹s.s› 
sujeita à restrição que impõe a dinâmica traduzida pela Eq.(3.1), e onde Q é 
uma matriz simétrica positiva semidefinida e R é uma matriz simétrica 
positiva definida .A matriz Qr pondera os desvios para as variáveis de 
estado no tempo final tf. ~. 
No caso de t¡=a› (horizonte infinito), e sob condições de
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detectabilidade e estabilizabilidade, isto é , os modos instáveis devem ser 
observáveis e controláveis respectivamente, o controle que minimiza 
(D 
J = Ê] (foz + zfnu )‹1t. (3.õ) ° / 
sujeito à dinâmica da Eq.(3.1), pode ser implementado através de uma lei ou 
estratégia de realimentaçáo de estados invariante no tempo, do tipo 
u* = - K*x (3.7) 
que apresenta a propriedade de gerar um sistema em malha fechada 
assintóticamente estável, isto é 
a(A-BK)cC (3.8) 
onde o( -) representa o espectro o conjunto de auovetores de (-) 
Uma particularidade da soluçao dada pela Eq.(3.7) é que, para 
uma dada escolha das matrices Q e R que satifaça as condiçoes sobre elas 
impostas, a soluçao é única e não depende das condiçoes iniciais. 
A matriz de ganhos Ótimos K* é obtida como (Munro,Patel,1982 ; 
Geromel , 1987) : 
K' = R'*B*P" (3.9) 
e onde P* é soluçao única, semidefinida positiva e simétrica da Equação 
Algebrica de Riccati(EAR) Convencional:
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fi I I -11€ AP+1>A-PBR BP+Q-o ‹3.1o) 
1.0 ESTABILIDADE mN1MA PREFIXADA 
Se a razão de convergência ao estado inicial ou para um outro 
ponto, é considerada importante para caracterizar um comportamento dinâmico 
desejável, a funçao custo pode ser redefinida como (Anderson,Moore,1971 ; 
Munro, Patel,1982) 
Ín 
J = Ê] (x'Q;< u*Ru)e2°**dt (3.11)O 
onde a › O. 
O indice de desempenho dado pela Eq.(3.11) gera uma lei de 
controle do tipo 
u = - R"*B*1= × ‹3.12› O G 
onde, para matrizes simétricas dadas Q e R, semidefinida positiva e definida 
positiva respectivamente, Pa é a soluçao única da EAR: 
-11'» _ (A + ‹z1)'1>a+ P;‹A + ar) - Para R B Pa + Q _ o (3.13› 
Defina Aa = ( A + al). Entao a Eq.(3.12) é a soluçao do PRLQ 
do novo sistema 
ã =.- Aax + B na ,×‹o›=×° ‹3.14) 
Assim, a matriz em malha fechada do sistema dado pela 
Eq.(3.14) vem em
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_ _ -1 'r Ãamf - A + GI B R B Pa (3.15) 
e como R°{ 7\.(À ¡) } < O (3.16) J om 
segundo a Eq.(3.8), 
Re{›«j(A + ar - B n'*B* 1>a)} < o ‹3.17› 
que implica em: 
fi¿{À¿(A - B R'*B*Pa) + a } < o (3.1a) 
assim ¡L{xj(A - B R'*B*Pa )} < - a ‹3.19) 
A Eq. (3.19) representa um setor, no semiplano esquerdo do 
plano s, onde estarão situados todos os autovalores do sistema em malha 
fechada, como se mostra na figura 3.1. 
Em resumo, o grau de estabilidade minimo, consiste em fazer uma 
consideração pessimista sobre as caractari sticas de estabilidade do sistema 
em malha aberta para, através da teoria do controle Ótimo, gerar uma matriz 
de ganhos de realimentaçäo que assegure para este um comportamento desejado 






FIGURA 3.1 Regiao de estabilidade mínima
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2.0 ROBUSTEZ DOS REGULADORES ÓTIMOS 
Uma vez atingida a si ntese do controlador Ótimo, sua 
implementação é realizada através de dispositivos fi sicos e posteriormente 
aplicada sobre o sistema. 
Assim, é de se esperar que surjam erros na implementação como 
produto das aproximações necessarias ou involuntarias no processo de 
traduzir os resultados teóricos em realidades práticas (Geromel,1987). Isto 
suscita questoes relativas a preservar a estabilidade própria da solução do 
PRLQ. 
Existem dois teoremas que quantificam a robustez do projeto, e 
que são apresentados a seguir, para continuidade e coerência. 
TEOREMA 3.1 (RELATIVO À MARGEM DE GANHO)(MU.nrO,Patel,1982;GerOmel,1987) 
Seja Ai = kt (ganhos constantes), i=1,..,m, e onde Ai 
representa a perturbação sofrida pelo i-ésimo canal de controle. Se as 
matrizes Q e R são definidas positivas e diagonais o sistema em malha 
fechada será asintóticamente estável se 0.5 5 kis ao . 
O Teorema 3.1 implica que os ganhos de realimentação podem 
sofrer uma perturbação aditiva em cada um dos canais de controle ui sem que 
o sistema em malha fechada se torne inestável. Da mesma maneira, o ganho 
pode ser reduzido em até 50% sem comprometer a estabilidade assintótica. 
Conclue-se então que, nos projetos de controle ótimo com matrizes Q e R
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positivas definidas e diagonais, a margem de ganho é infinita. 
TEOREMA 3.2 (RELATIVO À MARGEM DE FASE)(MunrO,Patel,1982) 
Suponha que as perturhaçoes nos ganhos de realimentaçáo sejam 
do tipo variação de fase Ai: eJ¢¿(w)i=1,..,m onde ¢¿(‹.›) é o ângulo de 
defase. Então se Q e R sao simétricas, definidas positivas e diagonais o 
sistema em malha fechada permanecerá assintóticamente estável se 
|¢¿| 5 60° i=1,..,n 
Este resultado implica que cada canal de controle pode sofrer 
um defasamento de até i 60° sem que o sistema em malha fechada se torne 
instável. Isto é, o projeto de controle Ótimo apresenta um margem de fase de 
pelo menos 1 60°. 
3.2.2 PRLQ COM RESTRIÇÕES. ASPECTOS GERAIS (GerOmel,1987) 
Suponha um sistema dinâmico formado por um número N de 




FIGURA 3 . 2 Sistema interligado
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Se, ao nivel de cada subsistema i, tem-se como variáveis de 
interesse a entrada local, isto é tp, e um conjuto de variáveis de estado 
xi, ao estabelecer um indice de desempenho quadrático J a ser núnimizado 
sujeito à dinâmica do sistema, será obtida uma estratégia de controle 
segundo visto na seção 2.3.1. Esta estratégia pressupõe a transmissao de 
todos os estados do sistema para a formação de um sinal de controle local. A 
soluçao obtida apresenta portanto, para sistemas de grande porte, severas 
restrições para sua implementação. 
Considere-se junto com o anterior o fato relativo às dimensões 
fisicas e a complexidade dos sistemas, que gera a situaçao de se ter um 
crescimento no esforço computacional necessário para analisar a dinâmica do 
processo, desproporcionalmente maior que o crescimento do tamanho do sistema 
correspondente. 
As colocações anteriores permitem concluir que para sistemas 
de grande porte, como os sistems elétricos de potência, geram-se problemas 
que sao, senao impossiveis pelo nenos dificeis e antieconõmicos de serem 
resolvidos como um todo (Siljak,1978; Delacour, Darwish e Fantin, 1978). 
Nas últimas duas décadas vem sendo reconhecido o fato de que, 
para propósito de análise da estabilidade, controle ou otimização dos 
sistemas de grande porte, supondo este formado por um conjunto de 
sub-sistemas, pode ser mais adequado colocar a soluçao do problema de tal 
modo que, resolvendo cada subsistema em particular, espera-se atingir a 
soluçao do processo completo. 
Gera-se entao a idéia da sub~otima1idade, isto é, a soluçao
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Ótima para cada sub-sistema não implica na otimalidade do total, sendo que 
esta última faz referência ao intercâmbio completo de informações entre 
todos os sub-sistemas. Espera-se assim um nivel de degradação do 
comportamento dinâmico a ser obtido. 
A situaçao anteriormente descrita será, neste trabalho 
referenciada como "Contro1e Otimo com Restrições". Identifica-se assim um 
conjunto de técnicas de controle ótimo que satisfazem um dado conjunto de 
restrições estruturais impostas sobre o sistema, e para as quais o controle 
ótimo global näo oferece urna soluçao viável do ponto de vista prático. 
Tem-se então, em relaçao ao sistema apresentado na figura 3.2, 
restrições como por exernplo : Formação do sinal de controle local pela 
medição das saidas de cada sub-sistema, conhecido na literatura como 
Realimentaçäo das saidas (Fergusson , Zenonas , Rekasius, 1969 ; Quintana , 
Zohdy , Anderson , 1976; Huang , Hwang e Yang , 1989). 
Uma outra restrição conveniente estabelece a formaçao de uma 
estratégia de controle gerada somente pelas saidas locais, que é conhecida 
como Realimentaçáo das Saídas Locais ou Controle Descentralizado das Saídas 
(Pearson, 1969; Geromel , 1987) . 
As restrições referenciadas nos parágrafos anteriores são do 
tipo estrutural, já que cada componente do sinal de controle deve ser só 
funçao apenas de cada componente do sinal de sai da. Fala-se assim, de 
"Restrições Estruturais" fazendo referência tanto ao controle por 
realimentaçáo das saidas quanto ao controle descentralizado das sai das ou 
das variáveis de estado.
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A seguir serão apresentadas primeiramente aquelas a serem 
impostas para os casos de interesse do presente trabalho, para finalizar o 
capitulo com a sistematização do problema do controle. 
1.0 TIPOS DE RESTRIÇÓES ESTRUTURAIS CONSIDERADAS 
A.- REALIMENTAÇÃO DAS SAIDAS (Geromel,1987) 
Suponha o sistema linear, invariante no tempo dado por 
›'¿=A×+Bu (3.2o) 
y = C x_ ,x(0)=x° (3.21) 
onde x e RP, u e RV e y e EF.A,B e C são matrices de dimensões apropriadas. 
Deseja-se para o sistema da Eq.(3.20) e (3.21) gerar uma 
estratégia de controle por realimentaçâo das saidas, isto é 
u = - G y (3.22) 
onde G e Efmq, e tal que o sistema em malha fechada seja assintóticamente 
estável. 
Sustituindo a Eq.(3.21) na Eq.(3.22) obtem-se 
u = - G C x (3.23) 
onde p(C)=qSn.
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A Eq.(3.23) é do tipo gerado pela solução do controle ótimo 
sem restrições, e por tanto uma lei por realimentação das sai das é 
equivalente a uma por realimentaçao dos estados se existe uma matriz G e 
Kfxq tal que 
K = G C (3.24) 
onde K e lR"'x". 
Transpondo a Eq. (3.24) obtem-se 
K* = c' G* ‹3.zs› 
A Eq.(3.25) terá soluçao se as colunas de KT, (linhas de K), 
pertencem ao espaço das colunas de CT, (linhas de C), isto é 
âm‹1‹*› â sm‹c*) ou ¢01‹1‹'›€ em (c') ‹a.2õ› 
Como o espaço nulo de C é ortogonal a .9m(C'), (Anderson, Moore,1971), A 
Eq.(3.26) é equivalente a que a projeção de .9m(KT) no espaço nulo de C seja 
nula. 
Seja (Stewart,1977) 
1>^‹*) = A‹A*A›'*1›."(*› (a.27› 
o operador projeção ortogonal sobre .9m(A) . 
Seja ainda, 
_ 1' -1 1' R^(*) - (I - MA A) A )(*) (3-23)
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o operador de projeção ortogonal sobre o complemento ortogonal de .9m(A) . 
Utilizando as definições anteriores, a Eq.(3.26) é equivalente 
a escrever: 
R~T‹x") = (1 - c'(cc')'*c)K* = o. (3.29) 
Assim, 
K' = c*(cc*)`*c1<* ‹3.3o) 
e, comparando a Eq.(3.30) com (3.25), obtém-se: 
-r_ 'r-1-r G - (CC) CK (3.31) 
Portanto, a matriz G que satisfaz a Eq.( 3.25) é dada por: 
G = 1<c*‹cc*)'* ‹3.az› 
E conveniente destacar que, se C é uma matriz não-singular, 
isto é, se p(C)=n, então o problema da obtenção de uma estratégia por 
realimentação da sai da é trivial já que uma lei de controle 
u = - K x (3.33) 
pode ser escrita como: (Patel,Munro,1982) 
u=-KC'1y (3.34) 
s A colocação anterior referente às projeções pode ser 









FIGURA 3.3 Projeções Ortogonais 
Observando a Eq. (3.32) , pode ser conclui do que a obtenção da 
matriz G é dependente da solução do controle Ótimo global sujeita à 
restrição que a Eq. (3.29) impõe. Portanto, no caso de realimentaçâo das 
saidas, o PRLQ deve ser re-colocado para levar em conta tal consideração. 
Isto pode ser feito através de uma funçao matricial F(K), que se define 
como:
i 
F(K) = K(I - c*(cc')`*c) (3.35) 
Logo a matriz K para a qual existe uma matriz G tal que a Eq.(3.24) é 
satisfeita é aquela que pertence ao conjunto: 
{1< 
| 
Em = o } ‹3.aõ›
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B.- REALIMENTAÇÃO DESCENTRALIZADA DAS VARIÁVEIS DE ESTADO (GerOmel,1987) 
Deseja-se agora, para o sistema descrito pelas Eqs.(3.20) e 
(3.21), gerar uma estratégia de controle do tipo 
u*(×› = [ uI(×1› u:‹×2) ....u:_‹×m› 1 ‹a.a7› 
Isto é, cada controle local depende apenas dos estados locais. 
Além disso, 
u`(x¿) = - Kixi (3.38) 
sendo que xi representa o vetor de estados locais e ui representa o vetor de' 
controles locais. 
Dada a restrição traduzida pela Eq.(3.38), tem-se que a 
Eq.(3.37) é satisfeita se e somente se 
K = bloco diag. {K¿} i=1,2,...,m (3.39) 
ou - 
K - bloco diag. {K¿} = O (3.40) 
O problema de realimentaçao descentralizada das variáveis de 
estado consiste entao em determinar uma matriz de ganhos que pertença ao 
conjunto
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{ K | F(K) = 0} (3.41) 
onde 
F(K) = K - bloco diag. {K¿} i=1,2,...,m (3.42) 
C.- REALIMNTAÇÃO DESCENTRALIZADA DAS SAIDAS 
V 
Para o sistema descrito pelas Eqs(3.20) e (3.21), é desejável 
encontrar uma estratégia de controle do tipo realimentaçâo das sai das locais 
(ou controle descentralizado das sai das), isto é 
u*‹y› =ruj‹y,› u§‹yz› .... ..u,“,`_‹v,,_›1 ‹3.42›› 
Neste caso, a situaçao mais simples é a de supor que cada 
saida local é uma funçao linear dos estados locais: 
y¿(x¿) = Cixi (3.44) 
Assim, para cada subsistema, tem-se que 
u`(Y¡) = - Giyi (3.45) 
Dado que cada sai da local depende somente do vetor de estados locais, pode 
ser escrito que: 
u`(y¿) = uL(C¿x¿) = - G¡C¿xi (3.-16)
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Portanto, uma estratégia equivalente de realimentaçao 
descentralizada das saidas será obtida se e somente se existe uma matriz Gi 
tal que Ki = Gi Ci onde Gi e Ugmxqfi Segundo a Eq.(3.29), deve~se de 
verificar que 
1' 1' -1 _ K¿(I¿ - C¡(C¿C¿) Ci) - 0 (3.47) 
Portanto 
Ki = K¿c:(cic:› *ci (3.48)
€ 
Gi = 1<icf(c¿c:)'* (3.49) 
onde xie IR”, portanto Cie Dšqmú. Como Ki e D2'"““í, dado que ute lR'"i,então 
temos que Gi e Rmíxni. _ 
Assim, no caso de realimentação descentralizada das saidas e 
particularmente na situaçao de dependencia da saida local apenas com relaçao 
aos estados locais, pode ser escrito que a restrição é do tipo 
G - bloco diag. {G¿} = O (3.50) 
No caso mas geral, a sai da local pode depender de algumas ou 
todas as variáveis de estado do sistema. Neste caso, 
u\(x) = - G¿C¡x = - Kix (31:51) 
A matriz GC pode entao ser escrita como:
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c G1 ci G. O
* 
G2 C GC = Gzcz = 
(3 . 52) 
Definindo: 
K = GC (3.53) 
K1 . 
K = xa ‹3.s4› 
km 
então: 
Com para cada partição da matriz GC dada na Eq.(3.52) deve-se 
verificar a Eq. (3.35), temos entao que a Eq. (3.54) pode ser rescrita como 
K c'(c c*)`*c 
1 1 1 1 1 
K c'(c c')`*c 2 2 2 2 Z 
K = . (3.55)
o
o 
K c'(c c 'I'-1 ) C mm mm m
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A Eq.(3.55) representa o caso geral da realimentaçâo 
descentralizada das saidas. Se o vetor de saidas de um sub-sistema é funçao 
de todas as variáveis de estado do sistema, entao a matriz equivalente de 
realimentaçáo será obtida utilizando da Eq.(3.55). Se a variável de saida de 
cada subsistema independe das variáveis de estado do resto do sistema, entao 
a matriz 
Q.: [Cà1 (Êz'° Cú °' qm]' 
correspondente ao i-ésimo subsistema, terá o elemento citdiferente de zero. 
Como consequência, o lado direito da Eq.(3.55) terá estrutura 
blocoëdiagonal. O Apêndice II apresenta a realimentaçao descentralizada da 
velocidade no caso particular de uma máquina sincrona, onde o que é dito 
acima é exemplificado. 
3.3 GENERALIZAÇÃO DO PRLQ COM RESTRIÇUES ESTRUTURAIS 
Dos casos com restrições estruturais discutidos na seção 
anterior, fica evidente das Eqs.(3.36) e (3.42) que o problema se reduz a 
encontrar uma matriz K e Q , onde 
n={Keuz““““|F(K)=o} (3.56)
0 
é definido como o "Conjuto de Restrições Estruturais" e onde F(K) é uma 
função matricial dependente do tipo de restrição imposta na estratégia de 
controle. '
61 
Assim, dado o conjunto Q , o PRLQ pode ser enunciado agora 
como (Gerome1,1987)
W 
min J(x) = min {Ê Jx' (Q + K'R K) x dt} (3.57)2 Kefi KGQ o 
s.a. Ê = Ax + Bu 
y = Cx 
e onde J : RW x EP à R é uma funçao continuamente diferenciável em K. 
Pela caracteristica que apresenta a Eq.(3.57), o problema nao 
é o clássico e a sua soluçao ótima não pode ser calculada através da EAR 
convencional, dada pela Eq.(3.10) (Geromel,Peres,1985). 
3.3.1 CONDIÇÕES PARA A SOLUÇãO 
Na soluçao do problema dado pela Eq.(3.57), é necessário 
conhecer uma propriedade importante da EAR, apresentada no seguinte teorema: 
TEOREMA 3.3 (Geromel,Peres,1982) 
Se a matriz de ganhos K e EV“" satisfaz a relaçao 
K + L = R`*B"1= (3.58) 
onde L e EV”" é uma matriz arbitrária e 
flXfl " . . " P e R é a soluâo da Equação Generalizada de Riccati (EGR), 
dada por: 
ATP + PA -1>BR`*B*P + Q + L'RL = 0 ( 3.59) 
então Re {k(A - BK)} < O . (3.60)
A prova do teorema é baseada no fato de que, como P>O então 
v(x) 




šz'1>× + x'1>š‹ 
(XTAT + uÍBT)Px + xTP(Ax + Bu) 
(x*A" - ×'K*1š )Px + :Ê P(A×-Bxx) 
×'{‹A'-1‹'B*)1= + 1›‹A-B1<›}× 
x*{(A-B1<›'P + P(A-Bx)}x 
x"{A*P-(B¡<)'P + PA - PBK}x 
+PA_PBRBP Q L'RL (361) 
-11' 
_ -1-r 
Utilizando as Eqs.(3.61) e (3.62), obtém-se: 
logo 
A Eq.(3.63) implica em Jw{Ã(A-BK)} < 0 e o sistema em malha 
fechada é assintóticamente estável, ficando assim provado o teorema 






x"{PBR'*B'P - Q -L'RL -PBL}x 
x'{-Q -LTRL - PBR'*B'P + L'B'1= +PBL}x 
x'{- ( Q+ ( R"B"P-L )'R( R"B'P-L ) }x 
-x"{Q+ ( R'*B*1>-L )*R(R'*B'P-L) }x 
-x'{Q+K'R1<}x a 
O ,V x # O 
L (3 62)
Eq.(3.59) permite, através da Eq.(3.58), a obtenção da matriz de ganhos K O 
valor de J(K), na Eq.(3.57), pode ser calculado utilizando o seguinte 
teorema (Gerome1,1987): 
TEOREMA 3.4 
Supondo que K satisfaz o teorema 3.3, entao 
J(K) = í XT P X z 1 x' P*x = J(K') v L€mF““ 2 O O 2 O O 
onde P* é a solução da EAR convencional, Eq.(3.10). 
Segundo a Eq.(3.63), 
Para provar o teorema, rescreva a Eq.(3.57) como:
2 J(¡<) 
zíj 
J(K) = «- 
×*‹Q + 1<'m<› × at (3.õ5› 




















X; P xo 
xz P xo (3.ô7)
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Para provar que J(K) 2 J(K'),isto é, provar a degradação no 
valor Ótimo do indice de desempenho, basta substrair as equações: 
ATP + PA - PBR`*B*P + Q +L'R L = o 
e AfP'+ P'A - P'B R'*B'P' + Q = 0 
obtendo-se : 
A'P - ATP'+ PA - P'A-PBR`*B*P + P'BR'*B'P' + L'RL = 0, 
fatorando e completando termos, obtém-se: 
-1 T T * 1 -1 T _ (`A-BR B P) (P-P )+(P-P )(A-BR B P) - 
T *-1 *Í * -1 'I' -1 T 'Ú -1 T -LRL-PBR BP +PBR BP-PBR BP-PBR BP 
Finalmente: 
-1 1' 1' I I -1 1' _ 1' I -1 'r I (A-BR B P) (P-P ) + (P-P )(A-BR B P) -` -L RL-(P-P )BR B (P-P ) (3.68) 
A Eq.(3.68) é uma Equação de Liapunov (Munro,Patel,1982), e 
como (A-BR`1BTP) é uma matriz assintóticamente estável, então 
(P - P*› z o (3.õ9) 
Segundo o Teorema 3.3, L e lR""°" é uma matriz arbitrária. E 
possivel portanto defini -la visando a obtenção de urna matriz de ganhos K que
à 
pertença ao conjunto de restrições Q, minimizando ao mesmo tempo a 
degradação da otimalidade . i
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Como, segundo o teorema 3.4, J(K) 2 J(K') e comoJ(K') é 
associado a L=0, entao é natural supor que o problema se reduz a minimizar o 




‹R'*B'P -1. › z ‹›} (ano) 
onde ||L||e é a norma euclideana de L (= (Tr(LTL))1/2 ). 
O problema anterior admite uma soluçao anali tica, para o 
conjunto de restrições considerado, que é resumido no seguinte lema: 
LEMA 3.1 (Geromel,1987) 
Para o conjunto de restrições Q, a soluçao do problema 
colocado na Eq.(3.70) e para toda matriz P = PT› 0 , é dado como: 
L = F(R'*B*P) n i (3.71› 
Defina o "Grau de Sub-otimalidade" como sendo 
J(K) - J(K') 
r = ----;--- (3.72) 
J(K) 
Então, utilizando do Teorema 3.3, o Lema 3.1 e a Eq.(3.72), é possivel gerar 
uma metodologia para obter a matriz de ganhos K, no conjunto de restrições
Q.
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3.3.2 PROCEDIMENTO DE SOLUÇÃO 
› O procedimento para a solução de problemas com restriçoes 
estruturais pode ser colocado da forma seguinte: 
1-Í Determinar com L=0, a solução do PRLQ sem 
restrições estruturais; 
21 Utilizando Lema 3.1, calcule a matriz L e lR""'", através 
da Eq.(3.35) ou a Eq.(3.42), segundo o tipo de restrição 
imposta; 
3; Resolver a ERG: 
A'1> + PA ~ PBR`*B*P + Q + L'R L = 0; 
41 Utilizar um critério de avaliação da convergência, por 
exemplo : 
a) "PMI - Pt|| 5 â , ou 
b) |]Ll+1-LL||5â , ou 
C) AJ5ê:; 
51 Se 0 critério de convergência for satisfeito, então 
calcule Ken utilizando Teorema 3.3.Calcular a degradação 
no indice de otimalidade através da Eq.(3.72).Em caso 
contrário, voltar ao passo 2.
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Deve-se destacar o fato que, e em relaçao à Eq.(3.72), o valor 
de J(K*) independe das condiçoes iniciais, enquanto que o valor de J(K) não 
apresenta as mesmas caracteristicas, segudo o Teorema 3.4. Assim, é 
conveniente explicitar a maneira de se obter o valor da funçao custo. Uma 
maneira possivel é a de se estimar o comportamento obtido para um conjunto 
linearmente independente de condiçoes iniciais. Supondo entao, que o vetor 
de condiçoes iniciais é uma variável aleatoria, pode ser demostrado que: 
(Anderson, Moore, 1971; Munro, Patel, 1982; Geromel,1985) 
J(1<)=šTr(1=) (3.73) 
onde Tr(*) = traço da matriz (*). 
Utilizando a Eq.(3.73), a Eq.(3.72) pode ser rescrita como: 
Tr(P) - 'rr(P"`) 
r = ----¡¡--- (3.74) 
Tr(P ) 
Supondo agora que, e em relaçao ao procedimento visto 
anteriormente para o cálculo da matriz de ganhos com restrições, na iteraçao 
t o valor do indice de desempenho é dado como: 
J(r‹¿› = š 'rr‹1›¿› (3.75› 
entao, na iteraço ¿+1:
1 
J‹;<,fl› _ 5 'rr‹P¿“› . 
‹ 
(af/õ) 
Substraindo a Eq.(3.76) da Eq.(3.75), obtém-se 




Tr(P¿“) - Tr(P¿) = Tr (PM - P¿). (3.78)
I 
Logo: 
J‹1<¿“) - J‹1<¿) = š 'rr(P¿u- 1>¿) (3.79) 
Finalmente, definindo a variação relativa do indice de desempenho, AJ, 
COmO: 
J(K¿H) - J(K¿) Tr(Pz+z` Pê) 
AJ = = (3.80) 
J(K¿) Tr(P¿) 
obtém-se a forma expli cita do critério de convergência do algoritmo no passo 
4 (Critério c) . Este critério é baseado no seguinte racioci nio . Quando 
entre dois valores consecutivos do indice de desempenho a redução na 
funçao-custo J é relativamente pequena, a continuação do processo iterativo 
não implicará em modificações importantes na matriz de ganhos de 
realimentaçâo com restrições. 
3 . 4 CONCLUSÕES 
Neste Capi tulo foi .apresentado o problema do Controle Otimo 
com indice quadrático' nos estado e nos controles, conhecido na literatura 
como o Problema do Regulador Linear Quadrático. 
Apresento-se o PRLQ quando da existencia de restrições
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impostas pela natureza do sistema onde o controle será implementado. Tais 
restrições se referem à situaçao onde se dispõe somente da saida mensurável 
do sistema ou onde a soluçao é restrita a ser funçao da saida local, 
inclui ndo-se naturalmente o caso da realimentação dos estados locais. 
Foram apresentadas très tipos de restrições que permitiram 
definir um conjunto , charnado de "Conjunto de Restrições".' Dadas as 
caracteri stícas de tais restrições foram enunciados dois teoremas e um lema 
que permitem resolver o problema tanto dos sistemas com restrição de 
realimentaçäo das sai das, como dos sistemas sujeitos à restrição de 
realimentaçäo descentralizada da sai da. Apresentou-se também, um 
procedimento de solução de caracter iterativo.
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CAPITULO IV 
APLICAÇÃO DA TEORIA DO CONTROLE OTIMO COM RESTRIÇOES ESTRUTURAIS 
NA SÍNTESE DE ESTABILIZADORES DE SISTEMAS DE POTÊNCIA 
4.1 INTRODUÇÃO 
A estratégia de controle Ótimo sem restrições que resulta da 
solução do PRLQ necessita, como foi visto no Capitulo III, da medição de 
cada variável de estado do processo. Mas, na prática, a condição de medição 
e transmissão de todas as variáveis de estado é pouco viável, estabelecendo 
assim uma severa restrição à utilidade do controle ótimo. 
O principal problema no projeto centralizado de um compensador 
dinâmico visando assegurar-um comportamento assintóticamente estável atraves 
da minimização de um dado indice de desempenho é a determinação tanto da 
estrutura como da ordem do compensador. 
Uma soluão para este problema, aplicável a sistemas 
multivariáveis com uma entrada, sintetiza um compensador de ordem fixa a 
qual depende dos indices de controlabilidade e observabilidade do processo a 
ser controlado (Pearson,1969). 
Para o caso de sistemas multivariáveis com múltiplas entradas 
são conhecidos dois teoremas (Pearson, Ding,1969) que permitem definir tanto 
a estrutura como a ordem do compensador, gerando assim um sistema em malha 
fechada ou aumentado que apresenta as nesmas trajetórias que um sistema 
ótimo da ordem do sistema aumentado. Os teoremas serão apresentados sem sua
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prova e com o intuito e dar continuidade e coerência ao texto. 
Seja o sistema dinâmico 
fâ = Ax + Bu (4.1) 
y = Cx (4.2) 
onde x e IR”, u e IR” e Y e IR". A,B e C são matrizes de ordem apropriada, e 
com p derivadas da entrada. 
TEOREMA 4.1 (Pearson,Ding,1969) 
Seja (A,B) controlável, (A,C) observável com indice de 
observabilidade v. Entao, se p 2 v-1 é possi vel obter posicionamento 
arbitrario de polos do sistema compensado (n + mp). 
As matrizes Az e Bz que definem as equações de estado do 
compensador podem ser obtidas em termos de ganhos de realimentaçao estática 
do sistema aumentado. Este teorema permite a si ntese de um compensador 
dinâmico com uma dada estrutura (Pearson,1969). 
TEOREMA 4.2 (Pearson,Ding,1969) 
Seja (A,B) controlável e (A,C) observável com indice de 
observabilidade v. Seja q O menor numero de entradas que podem controlar a 
matriz A. Entao um compensador de ordem q(v-1) pode ser sintetizado para 
obter posicionamento arbitrário de polos em malha fechada.
_
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O Teorema 4.2 fixa assim, a ordem do compensador como funçao 
do indice de observabilidade do sistema. Este resultado foi aplicado ao 
problema de si ntese de estabilizadores de sistemas de potencia multimáquinas 
(Stephan,1989), com resultados satisfatórios. 
Os teoremas apresentados fazem referencia ao sistema aumentado 
cuja obtenção é mostrada a seguir. 
4 . 2 SISTEMA AUMENTADO 
Seja um sistema linear, invariante no tempo, representado 
pelas Eqs. ( 4.1) e (4.2).O sistema deve ser compensado dinamicamente através 
do seguinte compensador de ordem fixa p: 
X5 Azxc* Bzuz ‹4.3› 
ye: Ccxc+ Dcuc (4.4) 
onde xce lR°,uce Rq e yce IR” , e a saida y do sistema é a entrada uc do 
compensador. Da mesma forma, a sai da ye do compensador é a entrada u do 
sistema. O problema entao é de estabilização por realimentação dinâmica da 
saida. 
Como uc=y ; u=yc, e substituindo ye na Eq.(4.1) obtem-se: 
5'<=Ax+Byc (4.5) 
y=Cx (4.6) 
Da Eq.(4.3) obtém-se, após substituir ue e ye:
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§‹=Ax +By (4.7) C CC C 
u=Cx +Du (4.8) CC C 
Mas, segundo as Eqs.(4.6) e (4.4) pode-se escrever: 
5'<=Ax+Bcx+BDcx (4.9) CC C 
5'‹=Ax +Bcx (4.1o) C C C 
De posse das Eqs.(4.9) e (4.10) o sistema em ma]_ha fechada 
pode ser escrito como: 
líl *lí 1 lí ÍJ ti ii íí ÍP Iíl 
šz (A+BD c) BC x 
= 
° ° ‹4.11) 
52° Bcc Ac xe 




`A 0' 'B o 
Aa = Ba = 
(n+1>)×(n+p) O O (n+p)×(m+p) O I 
' `c 0' `n c C C 




Obtém-se, após substituir na Eq.(4.12) 
xo: { A°+ BQG Co } xa (4.13) 
xa: Xc [x} 
4.2.1 CONTROLE CENTRALIZADO 
onde 
Comparando a Eq.(4.13) com a Eq.(3.4) do Capitulo III, e que 
se repete por conveniência, 
z?z=(A-BK)›‹ 
observa-se que a Eq.(4.13) estabelece que o problema de compensação dimmíca 
através de um oompensador de ordem fixa é equivalente à determinação de uma 
matriz de ganhos de realimentaçâo estática para o sistema aumentado (Keel,
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Battacharyya, 1990). Em particular, o problema da estabilização com um 
controlador de ordem fixa p é equivalente à estabilização da matriz de malha 
fechada (A°+ BGG C) através da escolha da matriz G. A soluçao geral a este 
problema ainda nao é conhecida (Keel,Battacharyya,1990), mas soluçoes 
particulares do problema são do tipo posicionamento arbitrário de 
autovalores (Brasch, Pearson, 1970), e posicionamento "quase arbitrário" de 
autovalores (Kimura, 1975 ) . 
Portanto, seja A um conjunto simétrico de (n+p) números 
complexos, isto é, os números complexos ocorrem em pares complexos 
conjugados. 
Seja K°(A) um conjunto definido como: 
_ (m+p)×(q+p) K°(A) - { Kcl Ka e IR , 0 (Ao + B°K°C°) e A] (4.14) 
onde p é a ordem do compensador Ac, Bo e Ca sao matrizes definidas 
anteriormente e o( * ) é o espectro da matriz (*). 
Entao, o resultado de Brasch e Pearson (1970), estabelece' que 
se o par (A,B) é controlável e o par (A,C) é observável, com indices de 
controlabilidade vc e de observabilidade vo respectivamente, e se p 2 min 
{vc ,vo }, entao K°(A) af ¢ para todo A escolhido, e onde ¢ representa o 
conjunto vazio. 
Por outra parte, o resultado de Kimura (1975), estabelece que 
se p 2 n - m - r + 1, entao o (Ao + BGKO Co) encontra-se arbitrariamente 
perto de qualquer conjunto A de (n + p) numeros complexos simêtricos.
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4.2.2 CONTROLE DESCENTRALIZADO. MODOS FIXOS 
O projeto de compensadores necessita, em algumas aplicaçoes, 
de restrições a serem impostas sobre determinados pares entrada-sai da do 
sistema. Situações tais como o controle da entrada i utilizando somente a 
saida i, por exemplo, estabelecem urna restrição de descentralizaçâo que 
muitas vezes se traduz em limitações para que o compensador atinga certos 
objetivos (Anderson, Clemens , 1981 ) . 
Com respeito ao uso de controladores descentralizados, lineares 
e invariantes no tempo, em sistemas lineares invariantes no tempo, Wang e 
Davison (1973), concluem que os requerimentos de descentralização podem 
forçar ao sistema em malha fechada a exibir certas frequencias naturais, os 
chamados modos fixos, que independem do particular compensador utilizado. 
Estes modos fixos são definidos da seguinte maneira (Davison,1976; Davison, 
Chang, 1990): - 
DEFINIÇÃO 4 . 1 (Davison, 1976) 
Considere o sistema formado pelas Eqs.(4.1) e (4.2) resumido 
como ‹c,A,B) G uz“““ x ue“*" × lR"'““. 
Seja 3 o conjunto de matrizes bloco-diagonais definido como: 
m.×‹:. 
\. I. 3 = { G| G=bloco diag(G¡,Gz,....,Gm)}, Giefli ,à=1,m (4.15) 
entao o conjunto dos modos fixos de (C,A,B) com respeito a 3 é definido 
como: `
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^(C.A.B,§) = n ‹›(A+BGc› (4.1õ) 
ea 
onde a( A + B G C) representa o conjunto de autovalores da matriz em malha
¬ fechada(A+BGC). 
Em resumo, a Eq.(4.16) implica em achar o conjunto de 
autovalores que não são realocãveis por realimentação estática 
descentralizada da sai da. Este conjunto de modos fixos são um sub-conjunto 
(possivelmente vazio), do conjunto de autovalores em malha aberta. 
- Embora definidos em termos de realimentação estática 
descentralizada da sai da, o conceito de modos fixos é útil também no caso de 
realimentação dinâmica descentralizada da sai da. Wang e Davison (1973), 
provam que, a condição necessária e suficiente para a estabilidade de um 
sistema em malha fechada é que os modos fixos descentralizados, caso 
existam, pertençam ao semiplano complexo C- . 
Finalmente, deve ser lembrado que na teoria de controle sem 
restrições de descentralização, aqueles modos que não são modificados pela 
realimentação estática de estados, são aqueles chamados de não-controláveis. 
Mais ainda, são justamente aqueles modos que não podem ser arbitrariamente 
realocados por compensação dinâmica. Assim, o conceito de modos fixos pode 
ser entendido como a generalização do conceito de modos não-controláveis ou 
não-observáveis . Sua utilização permite estender aos sistemas 
descentralizados os resultados 'relativos ã estabilização e posicionamento de 
polos por compensação dinâmica dos sistemas sem restrições ou centralizados. 
Esta extensão é iniciada pelos teoremas seguintes (Cury, 1983):
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TEOREMA 4.4 
- Existe uma compensação dinâmica descentralizada que estabiliza 
o sistema das Eqs.(4.1) e (4.2) se e somente se 
o(A-BGC) c C- , (4.17) 
onde C é o conjunto de números complexos com parte real negativa. 
Complementando o Teorema 4.4 tem-se o seguinte corolario: 
COROLARIO 4.1 
O espectro do sistema das Eqs.(4.1) e (4.2) pode ser realocado 
arbitrariamente por uma compensação dinâmica descentralizada, se e somente 
se 
A (C,A,B,§) = §. (4.18) 
sendo Q o conjunto vazio. 
Em relaçao ao problema considerado no presente trabalho, a 
situaçao da existência dos modos fixos descentralizados nao tem sido 
reportada. Não sao conhecidos resultados obtidos na prática ou relatados na 
literatura, referentes ao ajuste de estabilizadores de sistemas de potencia 
que comprovem a existencia de modos nao realocáveis (Arnautovic, Skataric, 
1991; Crusca, Aldeen, 1991; Huang e outros,1991).
1
79 
4.3 SISTEMA AUMENTADO E SÍNTESE DO ESTABILIZADOR 
4.3.1 INTRODUÇÃO 
No caso do estabilizador de sistemas de potencia, tal como foi 
visto no Capitulo II, seção 2.3.3, a ordem é conhecida (geralmente 1 ou 2 
sem considerar os filtros adicionais). Este conhecimento, tanto de sua ordem 
como de sua estrutura, permite tirar proveito da equivalência entre 
realimentaçáo estática da saida do sistema aumentado e o projeto de um 
compensador dinâmicode ordem fixa. 
4.3.2 SISTEMA AUMENTADO COM ESP NA FORMA CANONICA CONTROLÁVEL (FCC) 
Como foi dito, os polos do compensador sao conhecidos. 
Portanto utilizando este fato e uma realização na FCC do estabilizador, a 
Eq.(4.12) do sistema em malha fechada pode ser escrita como: 
A Io B Io n°Ic° c-Io 
. | | °| ° | x= ----- + --- --- --- x (4.19) ° sc fA° o 11 o Io 011 ° ° |° 
| | | 
oomx=[xT xflr e: 0 C 
A 'O
I 
^Í.= "",'; =BÍ.= _ _ f °Ã= _ _ Bcc|Ac 
C 
GC 
G : : Q _ _ _ ._ ___..- 
O O 













A implementação em diagramas de blocos da Eq.(4.19) é mostrada na Figura 4.1
< 
+ 0 -Â Ô + X X ›( ›- J' E
A 






FIGURA 4.1 Sistema Aumentado. Compensador na 
Forma Canonica Controlável 
A Eq. ( 4.19) pode portanto ser interpretada como a 
representação de uma estratégia ide controle do tipo realimentaçao estática 
da saída do sistema aumentado dada como:
ue = [DÊ C: ]Yu = [Dc cc ] Coxa 
onde ya = [ Y' y:]', é aplicada sobre o sistema: 
šz = A° × + B u° , O O G G 
onde claramente: 
C C C G - [Dc CC] 
O problema assim colocado, como foi visto no 
III,seçäo 3.2.2, tem como soluâo: 
G° = K° c' (c c')"* G O O 
Por outro lado, na Figura 4.1, são definidas as 
grandezas: 
uh = EL y + Ce xc 




(4 . 22) 
Capi tulo 




onde up representa o sinal de entrada do processo e ue representa o sinal de 
entrada do oompensador. 
4.3.3 SISTEMA AUMENTADO COM ESP NA FORMA CANÓNICA OBSERVAVEL (FCO) 
Utilizando a FCO para o estabilizador, a Eq.(4.12) do sistema 
em malha fechada pode ser escrita como: 
A 
, Be: B , o D: [c 0] 
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diagrama em blocos é presentado na Figura 4.2. 
__}; °§=[
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Assim, em relaçao à Figura 4.2, uma estratégia de controle
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= ° co xa (-1.27) 
z BC 
é aplicada sobre o sistema 
0 _ O O X. ' A. x. * B.” 
, ‹4.2a› 
DO onde G° = z (4.29)
O 
BC 
Contrariamente ao caso anterior, pode ser deduzido da Figura 
4.2 que: 
up = Dcy (4.30) 
ue = Bcy (4.31) 
Isto é, a realização na FCO implica somente a realimentaçao da saida do 
sistema, situaçao mais coerente com as restrições que sao próprias do 
estabilizador. Mais ainda , as matrices Ac e CC independem dos parâmetros 
K,Tz e Ta a serem determinados. Ao contrario da realização via FCC, nesta 
realização as matrices B: e D: sao funçoes destes parâmetros. Porém, a 
grande vantagem é que agora a si ntese de ESP via realimentaçao estática do 
sistema aumentado não implica em realimentar explicitamente as variáveis de 
estado do compensador, situaçao evidente na realização FCC. 
Dadas as considerações acima apresentadas, a FCO do 
compensador dinâmico é estimada como a mais apropriada aos fins do presente 
trabalho.
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4.3.4 SINTESE DO ESTABILIZADOR 
De posse das realizações canbnicas do compensador e da teoria 
que fundamenta a geração de uma estratégia de controle com restrições, é 
possi vel desenvolver os argumentos necessarios à si ntese do estabilizador de 
sistemas de potencia. 
Suponha portanto, o sistema da Eq. (4.24) com o compensador na 
FCO. Segundo a Eq.(4.27) e a Eq. (3.50) do Capitulo III que preconiza que: 
G - bloco diag { G¿} = O , 
a matriz de ganhos por realimentaçäo descentralizada das sai das e dada como: 
D? 




onde D; e Rim, B; e Rm , G° é o ganho de realimentaçáo das saidas 
obtido com a realização em FCO do compensador e t é o número de estágios de 
avanço-atraso do compensador 
A Eq.(4.27) pode ser rescrita como: 
u° = K° xa ‹4.33› 
Assim, o problema da síntese do estabilizador pode ser colocado como aquele 
de achar uma matriz G° tal que K° = G° Ca. -
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A soluçao para G° foi apresentada no Capitulo III e é 
re-escrita abaixo por conveniência: 
e° = bloco diag c;‹ca¿ elf* 
} 
‹4.34› 
Mas, segundo a Eq.(4.30): 
L OL OI. OI.O B . 
D°. 
°` = K? c'_(c .c'_)'* (4.:-ss)U 
Obtida a matriz de ganhos de realimentaçâo descentralizada das 
saidas e dada a forma canonica observável do compensador, e possivel obter a 
forma própria da funçao de transferencia de um estabilizador de dois 
estagios para o subsistema i (sem considerar o termo "wash-out"): 
O B:i(2,1›s + B:¿(1,1) 
ec¡(s) = 1›c¿+ 2 (4.3õ) S + a1S + ao 
OU 
Dzisz + (nziao + B:¿(2,1))s + Dztal + B:¿(1,1) G .(s) = 2 (4.37) °` s + ais + ao 
onde B:¿(i,j) representa o elemento (i,j) da submatriz de ganh os B:¿ na 
Eq.(4.32). Fatorando o numerador da Eq.(4.37): 
I›°. {s + f`‹1>°. ;B°. ›}{s + f*(1›°. ;s°_ ›} c\. 1 cv. ct 2 c\. c\. 
G _(s) = (4.38) ct S2 + ais + ao 




Conclui-se assim que, após fatorar a Eq.(4.35) em f;(D:¡,B:¿) 
e f; (D:¡;B:¿) para obter as constantes de tempo e o ganho, pode ser escrito 
que: 
i. __ o i o _ o i. o _ o KESP _ Doi. f1(Dci.'Bci.) f2(Dci.'Bci.)/ao (4.39) 
i. i. o o 
T1 _ 1 / f1(Dci,Bc¿) ‹4.4o) 
i _ i. o _ o Ta _ 1 / fz(nc¿,Bcí› ‹4.41› 
. Tanto a matriz Dzí quanto BZ apresentam expressões não 
lineares em K ESP,T1 e T3 quando da determinação da FCO de cada 
compensador. Neste trabalho optou-se por resolver diretamente a equação 
quadrática do numerador da Eq.(4.37) e utilizar as Eqs.(4.39), (4.40) e 
(4.41) para determinar os parâmetros de interesse, situaçao comparável à 
apresentada em Fleming, Mohan e Parvatisam (1981). 
4 . 4 CONCLUSÕES 
Neste capi tulo foram sumarizados os aspectos teóricos 
relativos à sintese de um compensador dinâmico utilizando da técnica de 
controle com restrições de descentralização. Apresentaram-se também os 
teoremas referentes à estrutura e ordem de um compensador a ser sintetizado 
utilizando o controle centralizado. 
No caso do controle descentralizado, é importante o conceito 
de modos fixos. Com o intuito de coerência e continuidade, foram
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apresentadas os resultados teóricos básicos referentes ao assunto. Fica 
evidente que a existência de modos fixos implica necesariamente que estes 
sejam assintoticamente estáveis para permitir assim a síntese 'de um 
compensador dinâmico . 
Foi também apresentada a formulação do problema de compensação 
dinâmica através da equaçao dinâmica do sistema aumentado, em que o vetor de 
estados aumentado é formado pelos estados do processo e do compensador. 
Verifica-se assim que a si ntese de um compensador dinâmico é equivalente ao 
cálculo da realimentaçäo estática da sai da do sistema aumentado. 
Finalmente, no que diz respeito à si ntese do compensador e 
aplicação da técnica de controle ótimo descentralizado ,escolhe-se a forma 
cononica observável para a realização do estabilizador de sistemas de 
potência, dado o fato de que o mesmo apresenta a caracteri stica de ter os 
seus polos conhecidos (Castro, 1986). 
Conclui-se o capi tulo com as expressões que permitem obter os 
parâmetros do estabilizador, isto é, o ganho Keep , e as constantes de tempo 
T1 e Ta, a partir da soluçao do problema de Controle Ótimo Descentralizado 
para o sistema aumentado.
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CAPITULO V 
RESULTADOS OBTIDOS PELA APLICAÇÃO DO CONTROLE ÓTIMO COM RESTRICOES 
ESTRUTURAIS A SISTEMAS-TESTE 
5.1 INTRODUÇÃO 
5.1.1 Considerações Iniciais e Sistemas-Teste Utilizados 
Neste capitulo apresentam-se os resultados obtidos pela 
aplicação do controle Ótimo com restrições estruturais na síntese de 
estabilizadores de sistemas de potência. 
Como os ESP's são compensadores dinâmicos, utilizar-se-á o 
sistema aumentado processo-compensador,tal como foi apresentado no Capitulo 
IV. De posse do sistema aumentado, a síntese dos parâmetros do EÉP é 
realizada através da técnica de controle ótimo com restrições estruturais do 
tipo descentralização da saida. 
Os sistemas-teste escolhidos refletem, no nosso entender, um 
conjunto representativo dos sistemas apresentados na literatura. O sistema 
teste de uma máquina - barra infinita é incluido para fins de verificação da 
coerência e abrangência do método além de ilustrar a restrição estrutural da 
realimentaçäo da saida. Apresentam-se também resultados para um sistema de 
quatro máquinas representativo do sistema simplificado do Sul do Brasil e os 
resultados correspondentes a um sistema de nove máquinas-barra infinita (New 
England, EPRI,1978).
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Todos os sistemas são, para os conjuntos dados de ganhos dos 
reguladores de tensão e condiçoes de operação, instáveis ou apresentam um 
baixo amortecimento (menor que 5 % ), em malha aberta (i.é. sem ESP), 
fazendo-se necessário portanto a incorporação do estabilizador. 
Na aplicação do método proposto neste trabalho, e considerando 
a matriz de ponderação dos desvios dos estados do sistema calculada segundo 
o Apêndice II, apresenta-se um problema de caráter geral a ser resolvido, 
que é abordado na seção seguinte. 
5.1.2 Escolha da Matriz de Ponderação das Entradas 
O problema a ser previamente solucionado diz respeito à 
escolha da matriz R simétrica e positiva definida que pondera os desvios 
das variáveis de controle do sistema. No transcurso da pesquisa, tornou-se 
evidente que a escolha desta ponderação deveria obedecer a alguma lógica 
própria do problema tratado. A bibliografia consultada não apresenta uma 
sistemática para a escolha desta matriz. Assim, em Mota (1980) a ponderação 
dos desvios nas variáveis de controle baseia-se em uma comparação entre 
desempenhos para diferentes valores assumidos pela matriz R. Em Yu (1983), a 
escolha não é realizada explicitamente. O processo de determinação da matriz 
de ponderação dos desvios dos estados do sistema é realizado através de um 
critério de sensibilidade ao deslocamento apresentado por um dado modo 
eletromecânico. O esforço de controle necessário para tal deslocamento é 
levado em conta implicitamente no procedimento, fixando-se a matriz R como 
sendo a matriz identidade.Neste trabalho, a matriz Q de ponderação dos 
desvios nas variáveis de estado é determinada segundo critérios de
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desempenho desejáveis para o sistema. Com o intuito de procurar uma 
estrutura para a matriz R e considerando a forma canonica observãvel adotada 
para o estabilizador apresentada na Seção 4.3, optou-se por comparar alguns 
projetos de estabilizadores apresentados na literatura e assim, a partir das 
respectivas funções de transferência na forma própria, obter diretrizes para 
estabelecer uma relaçäo entre os elementos que a compõem. 
Deve ser lembrado que, para a estrutura que o sistema 
aumentado apresenta e a estratégia de controle utilizada, a matriz de ganhos 
de realimentaçäo descentralizada. da saida apresenta. uma estrutura bloco 
diagonal da forma 
G = bloco diag { Cä} à= 1,...m (5.l) 
onde m representa. o número de subsistemas. Os parâmetros da Função de 
Transferência do compensador são obtidos de Cä a partir de 
(5 = _ t (5.2)
à 
1\. 




Por outro lado, a matriz Gi da Eq.(3.49), re-escrita abaixo 
por conveniência, é dada como:
91
z 
_ 'r 1' -1 ci _ Ki cai (caca) (s.3) 
Como visto no Capitulo III, achar uma estratégia de controle 
descentralizado da saida, 
u = - G y , (5.4) 
é equivalente a determinar uma realimentaçao estática da saida, 
u = - K x (5.5) 
onde a matriz equivalente K é definida como: 
K = G C . (5.6) 
Por outro lado, K é a soluçao do controle sem restriçoes, e é
1 
dada como: 
K = R* B' P, (5.7) 
onde P é a solução da Eq. Generalizada de Riccati. Considerando as Eqs.(5.6) 
e (5.1), temos entao que: 








O 'G C' Gm 
onde (ii representa a matriz de saida do i-ésimo subsistema aumentado.
Logo 
então, 
onde pkli representa o elemento pkl da solução da Equação de Riccati para o 
i-ésímo .subsístema. Obtém-se assim uma relaçäo entre os parâmetros do 
compensador e os elementos da matriz R de ponderação dos desvios nos 
controles. 
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Supondo um ESP derivado da velocidade, pode-se escrever que: 
-11 __ (R B P)¿ _ oicqi 
= {d¿J[1 




1 _ Tbp 'dz 
_ i. ui ' (5'10› um 
L z 
I _p51i Boi. (5'11) zm 
1 _ 
Í'___pó1t _ Bu (5`12) 
aaz _ 
b. 
r = ;_ P ui. di. ui. (5.13) 
._ 1 
fzzà ' 7,; Pzzzà (5.14-) 




Das Eqs. (S.13), 5.14) e (5.l5) pode ser escrito que 
riii. 
= f1(p41i.) (a) 
r - f (ps ) (b) (s.1õ› zm ' 2 xt 
r.=f(p.) (C) 33\. 3 OIL 
ou de outra forma, 
5 = 5 ‹P› ‹s.1v› 
onde r e É representam expressões gerais. Da Equação de Riccati tem-se 
,.› 
P = g (R) (S.l8) 
onde considerou-se que as matrizes A,B e Q são conhecidas. 
Entretanto a matriz R pode ser expressa por sua vez como 
R = bloco diag { R¡} (5.19) 
onde R\= diag { rm rm ra3¿} i. = 1....,m . 
Assim, utilizando das Eqs. (5.17), (5.18) e (5.19) pode ser 
escrito finalmente que: 
r = F (r) . (5.20) 
A Equação (5.20) sugere um procedimento iterativo de cálculo 
para os elementos da matriz R a partir de um valor inicial rc. Este valor
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pode ser obtido a partir das relaçoes dadas na Equação (5.16) utilizando-se 
por exemplo, os resultados de um projeto clássico. 
O procedimento de cálculo é descrito a seguir. 
1.- Fazer ¿ = 0 e a partir de um projeto clássico determinar os 
valores de d, Bo e fiä. 
2.- Propor vetor de valores iniciais, r_. 
3.- Resolver para P2(r¿) utilizando da Equação de Riccati. 
4.- Utilizar a Eq.(5.20) para calcular r¿“. 
5.- Utilizar uma norma adequada e comparar 
fl R(r¿1) - R(r¿) H 5 e 
com s um número pequeno e positivo. 
6.- Se a desigualdade no passo 5 for satisfeita defina 
R = R(r¿4). Em caso contrário, fazer 8 = 6 + 1 e voltar 
ao passo 3. 
No procedimento anterior deve ser lembrado que a matriz R de 
ponderação dos desvios das variáveis de controle é definida positiva. Assim, 
deve-se tomar os cuidados necessários para não gerar soluções que impliquem 
em uma matriz R que não satisfaça àquela propriedade. 
Para os sistemas-teste cujos resultados serão apresentados a 
seguir, foram determinadas duas formas tipicas para a matriz R utilizando o 
procedimento anteriormente descrito. Uma delas diz respeito ao estabilizador 
derivado da velocidade, Rui, e a outra, RPe¿,corresponde ao estabilizador 
derivado da potência elétrica. Estas matrizes, respectivamente, serao
›
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Rm = bloco diag { 2ooo.oo o.oo2 1.o } , (s.zø) 
RP°¿= bloco diag { 10.00 0.01 0.1 } . (5.2l) 
onde o subescrito i representa o i-ésimo subsistema. 
5.1.3 Escolha dos Polos do Estabilizador 
Na escolha dos polos dos estabilizadores foi utilizado como 
critério aquele de dar valores de referência comuns na literatura. Assim os 
polos do estabilizador derivado da velocidade foram fixados em valores que 
geralmente são aceitos como apropriados, isto é Tëi = ¶;¿ = 0.05 s. Para o 
estabilizador derivado da potência elétrica os valores são Pa = I“= 0.28 s. 
5.2 Sistema-Teste Máquina-Barra Infinita. (Yu,1983) 
Como foi dito na introdução ao presente Capitulo, este 
sistema-teste cujos dados encontram-se no Apêndice IV, permite verificar a 
abrangência do método, ilustrando a síntese de um compensador dinâmico 
utilizando a restrição estrutural de realimentação da saida. 
Para um estabilizador de sistemas de potencia derivado da 
velocidade, cuja função de transferência é :
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K (1 + s T )(1 + s T ) 
Esp (s) = * ° '° (1+sTz)(1+sT¿) 
os resultados obtidos da aplicação da técnica de controle ótimo 
descentralizado na síntese dos parâmetros T1 e T3 e o ganho K foram os 
seguintes: 
TABELA 5.1 Caso Máquina Barra Infinita 
ESP Derivado da Velocidade 
Parâmetros do Estabilizador 
K T1 Ta Tz Th 
I 
14.00 0.0114 0.351 0.05 0.05 
Na Tabela 5.2 apresentam-se os autovalores do sistema em malha 
aberta e aqueles obtidos tanto do controle Ótimo centralizado ou global como 
do controle ótimo com restrições de realimentação da saida. 
TABELA 5.2 Autovalores Caso Máquina-Barra Infinita 
ESP derivado da velocidade 
““*°Va1°f -1.3103 zj 4.9708 -10.3979 : 5 3.3589 0.26 
a“Ê§V“1°r -1.8125 :j 4.6096 -3.95730 1 j 7.6230 -24.3283 :j 7.6756 0.37 
âÊ;§ZÍi¿ 0.2945 15 4.9631 -10.3925 1 j 3.2976 tem 
cos 
onde (em é o fator de amortecimento ligado as modos eletromecânicos 
correspondentes à primeira coluna da Tabela 5.2.
:-
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Dos autovalores apresentados na Tabela 5.2, observa-se que o 
amortecimento equivalente para o modo eletromecanico associado à estratégia 
de controle otimo sem restriçoes é menor que aquele gerado pela estratégia 
de controle com realimentaçâo da saida. Entretanto, a frequencia amortecida 
correspondente ao mesmo modo é menor neste ultimo caso, indicando uma 
pequena diminuição do coeficiente de torque de sincronização. 
A resposta em frequência para a fase do compensador projetado 
segundo o método proposto é apresentada na Figura 5.1 a seguir, 
ESTABILIZADOR DE SISTEMA DE POTENCXA 
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FREQUENCIA 1 11 rad/S 
FIGURA 5.1 Fase do Estabilizador 
Caso Máquina B.Infinita 
ESP derivado da velocidade. 
Observa-se que, na faixa de frequencias de interesse, foi 
obtido um avanço de fase satisfatório, em torno aos 35°. Para frequencias 
maiores, o compensador sintetizado apresenta um atraso de fase com seu 
máximo de fase em 100 rad/s (16 Hz). Por estar muito além da faixa de 
frequências de interesse, esta caracteristica de fase não tem maior 
influencia na dinâmica do sistema em malha fechada.
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O desempenho do controlador sintetizado foi verificado 
utilizando-se simulação linear e não-linear. Para a simulação linear, foi 
utilizado um disturbio de 0.1 rad no ângulo de torque da máquina. Para a 
simulação não-linear, o projeto do estabilizador foi testado impondo ao 
sistema em malha fechada, tanto uma perturbação tipo curto-circuito 
trifásico como uma perturbação de 0.1 rad no ângulo de torque da máquina . A 
seguir, mostram-se os resultados da simulação em malha aberta (Figura 5.2), 
assim como os resultados da simulação em malha fechada obtidos tanto da 
aplicação do controle Ótimo sem restrições (Figura 5.3), quanto da 
utilização do estabilizador derivado da velocidade (Figura 5.4) projetado 
segundo a proposição do presente trabalho. 
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FIGURA 5.2 Caso Máquina Barra-Infinita. 
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FIGURA 5.3 Caso Máquina Barra-Infinita 
Controle Ótimo sem Restrições. 
Simulação Linear. 
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FIGURA 5.4 
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Caso Máquina Barra-Infinita 
Máquina com Estabilizador. 
Simulação Linear. 
Perturbação de 0.1 rad 
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Na Figura 5.5 é mostrado o resultado da simulação não-linear 
para uma falta tipo curto-circuito trifásico e com o estabilizador projetado 
segundo o método proposto. 
Na Figura 5.6 apresenta-se o resultado da simulação não-linear 
para um estabilizador derivado da velocidade e uma perturbação de 0.1 rad no 
ângulo de torque da máquina. 
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FIGURA 5.5 Caso Máquina Barra-Infinita. 
Estabilizador Derivado da Velocidade 
Simulação Não-Linear 
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. FIGURA 5.6 Caso Máquina Barra-Infinita 
Simulação Näo-Linear. 
Esp derivado da Velocidade. 
Perturbação de 0.1 rad. 
Para, um estabilizador derivado da potência elétrica e cuJa 
função de transferência é 
OS 
K(1+sr)(1+sra) 
ESP,,e‹s› = * , 
(1 + s T;)(1 + s T;) 
resultados obtidos da síntese são mostrados na Tabela 5.3. 
TABELA 5.3 Caso Máquina Barra Infinita 
Estabilizador Derivado da P. Elétrica 
Parâmetros do Estabilizador. 
K T1 Ta T2 T4 
1.508 0.21 +j 0.1 0.21 -j 0.1 0.28 0.28
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Da Tabela 5.3 pode ser observado que o estabilizador 
sintetizado apresenta zeros complexos, situaçao que não foi obtida na 
sintesse anterior mas que ilustra a versatilidade do procedimento. 
Para os resultados apresentados na Tabela 5.3, os autovalores 
em malha fechada obtidos são mostrados na Tabela 5.4. 
TABELA 5.4 Autovalores Caso Máquina Barra-Infinita 
Esp derivado da Pot. Elétrica 
Au t ovulor 
M. Azmzz 0.2945 1 j 4.9681 -10.393 1 j 3.29'/õ (M. 
Autovolor. 
O Os M.F.R.S. '-0.6583 Í j2.5750 -9.3482 É 1Õ.Ô147 -3.6629 Í 1.5324 H”
onde (em é o fator de amortecimento ligado aos modos eletromecânicos 
apresentados na primeira coluna da Tabela 5.4, e F.M.R.S diz respeito ao 
Sistema em malha fechada com estabilizador sintetizado com restrições de 
realimentação da saida. 
Observa-se que o estabilizador derivado da potência elétrica 
apresenta uma frequência natural amortecida menor que a obtida para 0 caso 
do estabilizador derivado da velocidade, o que acarreta em um valor menor 
para o coeficiente de sincronização da máquina. 
Na. Figura 5.7, é apresentada a caracteristica de fase em 







sistema em malha fechada com estabilizador derivado da potência elétrica. 
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FIGURA 5.7 Caso Máquina Barra-Infinita 
Resposta de Fase. 
ESP derivado da Pot. Elétrica. 
Na Figura 5.8 é apresentado o resultado da simulação linear do 
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FIGURA 5.8 Caso Máquina Barra-Infinita 




A Figura 5.9 apresenta o resultado da simulação não-linear 
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FIGURA 5.9 Caso Máquina Barra-Infinita 
Perturbação C.C.3ø 80 ms 
Simulação Não-Linear 
Na Figura 5.10 é apresentado o resultado da simulação 
não-linear para o sistema com estabilizador derivado da potência elétrica e 
para uma perturbação de 0.1 rad no ângulo de torque da máquina.
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FIGURA 5.10 Caso Máquina Barra Infinita 
` ESP derivado da Pot. Elétrica 
Simulação Nao-Linear 
Perturbação 0.1 rad. 
5.2.1 Discussão dos resultados obtidos do caso Máquina Barra-Infinita. 
Como já foi dito no inicio do capitulo, o sistema-teste 
máquina barra-infinita foi escolhido por ser um sistema adequado para testar 
a abrangência do método utilizado e ilustrar a síntese de compensadores 
dinâmicos utilizando do controle ótimo com restriçoes tipo realimentaçâo da 
saida. Os resultados obtidos da aplicação do método proposto para a síntese 
do estabilizador, fornecem informações que serão de utilidade nos resultados 
a serem apresentados mais adiante. 
Na Tabela 5.1, no caso do estabilizador derivado da velocidade
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uma das constantes de tempo obtidas é pequena. Isto traz como consequencia 
o fato que o compensador apresente caracteristicas de avanço de fase na 
faixa de frequências de interesse e de atraso de fase em altas frequencias. 
Este comportamento da fase do estabilizador não é preocupante, dada a alta 
frequência onde o atraso acontece o que foi de fato corroborado mediante a 
simulação não-linear. Observa-se que o compensador sintetizado apresenta uma 
frequencia natural compensada algo menor que a original refletindo uma 
pequena diminuição no coeficiente de sincronização da máquina. Como a 
diminuição da frequência é pequena pode ser concluido que o avanço de fase 
introduzido foi o adequado. Entretanto o fator de amortecimento de 36.6 % é 
considerado aceitável, sendo maior que aquele obtido com controle Ótimo sem 
restrições. Isto é atribuido à diminuição da frequencia natural amortecida e 
ao aumento do valor da parte real do modo eletromecãnico. 
Verifica-se, da. comparação das respostas obtidas das 
simulações lineares, que no caso do controle Ótimo sem restriçoes 
(Figura 5.3), o sobressinal é menor que aquele apresentado pelo controle 
ótimo com restrições de realimentação da saida (Figura 5.4). Isto era de se 
esperar face ao fato que o controle ótimo sem restriçoes necessita a 
realimentação de todos os estados do sistema. Gera-se assim um sinal de 
controle mais rico em informaçoes sobre o sistema que aquele que pode gerar 
uma estratégia com restrições do tipo realimentação da saida. 
Em ambos os casos o amortecimento obtido é comparável ao 
amortecimento obtido da aplicação do controle ótimo sem restrições, coo foi 
mostrado na Figura 5.3. 
Na simulação não-linear e no caso da perturbação tipo
107 
curto-circuito trifasico, fica evidente a diminuição na qualidade da 
resposta (Figura 5.5), face ao fato do aumento das oscilaçoes. Este 
comportamento é entendido como uma diminuição do fator de amortecimento, já 
que a frequência natural amortecida (0.77 Hz), é comparável ã obtida com 
simulação linear e uma estratégia de controle ótimo com restriçoes. 
Já no caso da simulação não-linear e para uma perturbação no 
ângulo de torque da máquina de 0.1 rad, os resultados obtidos (Figura 5.6), 
mostram um resposta qualitativa e quantitativamente comparável à obtida com 
o modelo linear. 
Para o estabilizador derivado da potência elétrica o 
compensador sintetizado apresenta zeros complexos, situação já publicada em 
Fleming (1981), e mais recentemente em Ghizoni (1991). 
A simulação linear para uma perturbação de 0.1 rad. no ãngulo 
de torque da máquina apresenta uma frequência natural amortecida com um 
valor en torno aos 0.5 Hz.(Figura 5.8), valor menor à do controle ótimo sem 
restrições (O.91 Hz). Esta diminuição no valor sugere que a contribuição em 
atraso de fase do compensador na frequência de interesse, não foi a 
adequada, aproximadamente 13°a uma frequência de 0.48 Hz (Figura 5.7) 
A simulação não-linear (Figura 5.9), para uma falta tipo 
curto-circuito 39, apresenta um amortecimento adequado com uma frequência 
natural amortecida de 0.5 Hz, comparável à da simulação não-linear com 
perturbação no ângulo de torque da máquina (Figura 5.10).
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Finalmente deve ser destacado o fato que neste sistema-teste, 
as respostas obtidas tanto da simulação linear como da não linear mostram 
serem coerentes, tanto qualitativa quanto quantitativamente. 
5.3 Sistema-Teste Quatro Máquinas-Barra Infinita. 
Para o sistema-teste de quatro máquinas -barra infinita, cujos 
dados podem ser encontrados no Apêndice IV, a Figura 5.11 mostra os 
resultados da simulação linear face a uma perturbação de 0.1 rad. no ângulo 
de torque da máquina 1. Pode ser observado que o sistema apresenta um baixo 
amortecimento equivalente correspondente a très dos quatro modos 
eletromecânicos, segundo o apresentado na Tabela 5.6 a seguir. 
TABELA 5.6 Caso Quatro Máquinas B.Infinita 







-0.7945 ij 7.3630 0.1073 
-0.1878 ij 7.7509 ' 0.0242 
-0.1836 ij 7.0631 0.0260 
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FIGURA 5.11 Caso Quatro Máqs. B.Infinita 
Simulação Linear. Malha Aberta 
Perturbação 0.1 rad na Maquina 1 
A simulação linear com uma estratégia de controle otimo 
centralizado e para uma perturbação de 0.1 rad na máquina 1 entrega os 
resultados apresentados na Figura 5.12. Os autovalores correspondentes a 















TABELA 5.7 Caso Quatro Máquinas B. Infinita 
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l
. maquina 3 
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FIGURA 5.12 Caso Quatro Máqs. B.Infinita. 
Controle Ótimo sem Restriçoes. 
Perturbação de 0.1 rad na Máquina 1 
Os parâmetros dos estabilizadores derivados da velocidade 
segundo o mtodo proposto neste trabalho são mostrados na Tabela 5.8.
Ill 
TABELA 5.8 Caso Quatro Máquinas B. Infinita 




2 3.733 0.01 -0.10 0.05 0.05 
3 1.435 0.01 -0.20 





Ta Tz T4 
-0.18 0.05 0.05 
MÁQUINAS K 
1 1.463 
Para os estabilizadores assim sintetizados, as caracteristicas 
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A simulação linear para uma perturbação de 0.1 rad no ângulo 
de torque da máquina 1, com as máquinas com estabilizadores derivados da 
velocidade e com os valores dos seus parâmetros segundo a Tabela 5.8 é 
apresentada na Figura 5.17, e os seus correspondentes autovalores na Tabela 
5.9. 
TABELA 5.9 Caso Quatro Máquinas B. Infinita 
Autovalores em Malha Fechada 
ESP derivado da Velocidade 
Controle Descentralizado das Saídas 
(Om
` 
-24.8710 ij 6.8564 0.9640 
-24.2517 ij 6.5756 0.9652 
-23.4148 ij 5.7285 0.9714 
-21.9827 ij 4.2515 0.9818 
-11.0634 
-1.0752 ij 7.7838 0.1368 
-1.2279 tj 7.5158 0.1612 
-1.7508 ij 7.6092 0.2242 
-5.5802 tj 6.0241 0.6796 
-0.7914 ij 4.3901 ' 0.1774 
-1.9733 
-5.2881 ij 0.5053 0.9955 
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FIGURA 5.17 Caso Quatro Máqs. B. Infinita 
ESP derivados da Velocidade 
Simulação Linear 
Perturbação de 0.1 rad na Máq. 1 
Pode ser observado que a frequência natural não amortecida, 
comparada com a obtida pelo controle ótimo sem restriçoes é menor, com 
valores em tornoaos 0.77 Hz para as máquinas 3 e 4, e 0.6 Hz para as 
máquinas 1 e 2. No entanto oamortecimento equivalente minimo obtido segundo 
a Tabela 5.9, é de 13.7 % um valor considerado aceitável. 
A simulação não-linear para uma falta tipo curto-circuito 
trifásico na linha 15, perto da barra 13 e com retirada da linha em falta é 
mostrada na Figura 5.18. Na mesma Figura 5.18 tanto as máquinas 1 e 4 
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FIGURA 5.18 Caso Quatro Máquinas B. Infinita 
Para uma 
Similação Não-Linear. 
Perturbação C.C. 38 linha 15 
Estabilizadores Derivados da Velocidade 
perturbação de 0.1 rad no ângulo de torque da máquina 
1, a simulação não-linear apresenta os resultados mostrados na Figura 5.19. 
Pode ser observado que as oscilações menos amortecidas correspondem as 
mesmas máquinas e as frequências de oscilação são comparáveis as 
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-CHSO QIIHTRO MHQIIINHS BÍIRRO INFINITH. ESP DERIURDO DH. UELOCIMDE. 
SIMIILFICHO N90-LINEAR. PERTIIRBÊCÊO NO ÊNGULO DH N90. 1 DE 9.1 mad. 
maquina 1 
f”"~"*~»__›f 
método proposto fornece os valores mostrados na Tabela 5.10. Os autovalores 
I 1 I 1 I 1 I 
9.59 1.99 1.59 2.99 2.59 3.99 3.59 4.99 4.59 5 
FIGURA 5.19 Caso Quatro Máquinas B. Infinita 
Para os estabilizadores derivados da. potencia elétrica, o 
Simulação Näo-Linear 
Perturbação de 0.1 rad. 
Estabilizadores Derivados da Velocidade 
correspondentes são mostrados na Tabela 5.11. 
TABELA 5.10 Caso Quatro Máqs. B. Infinita 
ESP Derivado da Potência Elétrica 
Parâmetros dos Estabilizadores 
MAQUINA K T1 Ta Tz Ti
1 1.980 0.090 0.443 0.28
2 2.007 0.094 0.416 0.28 
U.) 2.070 0.076 0.502 0.28 






TABELA 5.11 Caso Quatro Máqs. B. Infinita 
Autovalores em Malha Fechada 
Controle Descentralizado da Saida 






-0.8336 ij 8.0042 0.1036 
-0.9360 ij 7.5902 0.1224 
-1.0745 ij 7.2737 0.1461 
~1.3006 ij 4.9313 0.2550 
-3.4448 tj 4.1291 0.6406 
-3.3618 ij 2.2255 0.8338 
-2.9547 ij 1.8828 0.8433 





Da Tabela 5.11 pode ser observado que o menor amortecimento 
obtido é de 10.4 % .Para os parâmetros apresentados na Tabela 5.10 as 
caracteristicas de fase em frequência são mostradas nas Figuras 5.20, 5.21, 
5.22 e 5.23. Observa-se que as fases correspondem com aquelas comumente 




A simulação linear para uma perturbação de 0.1 rad no ângulo 
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FIGURA 5.20 Caso 4 Máq's B.Inf. FIGURA 5.21 Caso 4 Máq's B.Inf. 
ESP derivado da P.El. ESP derivado da P.El. 
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FIGURA 5.22 Caso 4 Máq's B.Inf. FIGURA 5.23 Caso 4 Máq's B.Inf. 
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FIGURA 5.24 Caso Quatro Máquinas B. Infinita 
Simulação Linear 
ESP derivado da Pot.Elétrica 
Perturbação de 0.1 rad. 
Pode ser observado na Figura 5.24 que a frequência natural 
amortecida das máquinas é aproximadamente de 1.25 Hz, significando portanto 
um aumento do coeficiente de sincronização, se comparado ao resultado obtido 
com o estabilizador derivado da velocidade. Entretanto o amortecimento neste 
caso é menor. Deve ser observado também que as máquinas 2,3 e 4 formam um 
conjunto coherente em contra-fase com a máquina 1, embora apresentendo a 
mesma frequência de oscilação amortecida. 
Os resultados obtidos da simulação não-linear para uma falta 
tipo curto-circuito trifásico sem perda da linha, são mostrados na Figura 
5.25. Pode ser observado que as respostas obtidas apresentam um 
baixo amortecimento com uma frequência natural amortecida menor que 0.25 Hz. 
1. c.'.{ J; 'Q £`
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FIGURA 5.25 Caso Quatro Máqs. B. Infinita 
Simulação Não-Linear 
Falta C.C. 3 0 linha 15. 
ESP derivados da Pot. Elétrica 
Na Figura 5.26 apresentam-se os resultados obtidos da 
simulação não-linear para uma perturbação de 0.1 rad no ângulo de torque da 
máquina 1. Pode ser observado que o resultado obtido apresenta um 
comportamento comparável com a simulação linear para a mesma perturbação.
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FIGURA 5.26 Caso Quatro Máquinas B.Infinita 
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Perturbação 0.1 rad. Máquina 1 
5.3.1 Discussão dos Resultados do Caso Quatro _Máquinas Barra Infinita 
Nesta seção foram apresentados os resultados obtidos da 
aplicação de uma estratégia de controle Ótimo com restrições de 
descentralização da saida sobre um sistema-teste de quatro máquinas- barra
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infinita. Foram sintetizados estabilizadores derivados tanto da velocidade 
como da potência elétrica da máquina. 
Os resultados obtidos das simulações lineares comparadas com 
os resultados obtidos das simulações não-lineares, apresentam para o mesmo 
tipo de perturbação, tanto uma frequência natural amortecida como um fator 
de amortecimento comparáveis. Para os estabilizadores derivados da potência 
elétrica, as caracteristicas de fase em frequência dos compensadores 
sintetizados são plenamente comparáveis com os obtidos utilizando da 
metodologia do projeto clássico. 
Em geral, os estabilizadores sintetizados apresentam uma 
caracteristica correta de avanço de fase para a velocidade e de atraso de 
fase para a potência elétrica. A simulação não-linear para uma perturbação 
tipo curto-circuito e com estabilizadores derivados da potência elétrica, 
mostra um comportamento estável embora apresenta um amortecimento baixo com 
uma frequência de oscilação em torno aos 0.2 Hz. 
Nas simulações não-lineares do sistema e para perturbaçoes de 
0.1 rad no ângulo de torque da máquina 1, pode ser observado que 'o 
comportamento do sistema com estabilizadores derivados da potência elétrica 
é algo superior a aquele com estabilizadores derivados da velocidade. 
5.4 Sistema-Teste de Nove Máquinas-Barra Infinita. (Epri 1978) 
Este sistema-teste cujos dados são apresentados no Apéndice 
IV, apresenta em malha aberta. os autovalores mostrados na Tabela 5.12. 
Observa-se que o sistema é instável, com quatro modos eletromecãnícos
instáveis e cinco modos eletromecanicos muito pouco amortecxdos As Figuras 
5.23, 5.24 e 5.25 mostram o comportamento do sistema a uma perturbação de 
0.1 rad no ângulo de torque da máquina 1. 
TABELA 5.12 Caso Nove Máquinas-Barra Inf1n1ta 
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FIGURA 5.27 Caso Nove Máquinas B. Infinita 
Simulação Linear. Maq's 1,2 e 3 
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FIGURA 5.28 Caso Nove Máquinas B. Infinita 
Simulação Linear. Maq's_ 4,5 e 6 
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FIGURA 5.29 Caso Nove Máquinas B. Infinita 
Simulação Linear. Máq's 7,8,e 9 
Sistema em Malha Aberta 
Na Tabela 5.13 são apresentados os autovalores do 
sistema-teste para uma estratégia de controle ótimo sem restriçoes. Com esta 
estratégia o amortecimento minimo obtido foi de 10.1 % com uma frequencia 
natural amortecida em torno a 1.25 Hz para todas as máquinas. 
Nas Figuras 5.30, 5.31 e 5.32 são apresentados os resultados 
da simulação linear para uma perturbação de 0.1 rad no ângulo de torque da 
máquina 1.
.
TABELA 5.13 Caso Nove Máquinas-Barra Infinita. 
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FIGURA 5.30 Caso Nove Máquinas-B. Infinita 
' 
Simulação Linear. Maq's 1,2 e 3 ×10`"`* Controle Ótimo sem Restrições. 
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FIGURA 5.31 Caso Nove Maquinas-B. Infinita 
Simulação Linear. Maq's 4,5 e 6 
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FIGURA 5.32 Caso Nove Máquinas B. Infinita 
Simulação Linear. Maq's 7,8 e 9 
Controle Ótimo sem Restrições 
Para os estabilizadores derivados da potência elétrica os 
parâmetros sintetizados são apresentados na Tabela 5.14, e os autovalores 
correspondentes na Tabela 5.15. As Figuras 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 
5.38, 5.39, 5.40 e 5.41 apresentam as respostas em fase dos estabilizadores 
sintetizados. As Figuras 5.42, 5.43 e 5.44 apresentam os resultados da 
simulação linear com os estabilizadores asim sintetizados. 
A Figura 5.45 apresenta o resultado da simulação não-linear 
para uma falta tipo curto circuito trifásico com retirada da linha em falta.
TABELA 5 14 Caso Nove Máquinas B. Infinita 
ESP Derivado da Potência Elétrica 
Parâmetros dos Estabilizadores 
MAQUINA K T1 Ta T2 T4
1 1.043 0.097 773 0 28
2 1.350 0.111 525 0 28
3 1.370 0.110 525 0 28
4 1.480 0.130 422 O 28
5 1.190 0.101 652 0 28
6 1.700 0.104 452 0 28
7 1.220 0.106 604 0 28
8 1.570 0.109 .460 0. 28
9 1.200 0.113 583 0. 28
TABELA 5.15 Caso Nove Máq's - B. Infimta 
Autovalores em Malha Fechada 
Controle Descentralízado da Saida 
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FIGURA 5.33 Caso 9 Máq's B.Inf. FIGURA 5.34 Caso 9 Máq's B.Inf. 
ESP derivado da P.El. ESP derivado da P.El. 
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comportamento náo-linear do sistema em malha fechada, com os estabilizadores 
sintetizados segundo a proposta do presente trabalho. Da comparação entre as 
simulações lineares e não-lineares pode ser observada uma coerência 
aceitável tanto em amortecimento quanto na frequência de oscilação 
amortecida. 
5.4.1 Discussão dos Resultados do Caso Nove Máquinas Barra Infinita 
O sistema-teste de nove máquinas tem por objetivo aplicar a 
metodologia de sínteses em sistema de médio porte e de referência comum na 
literatura. Pode ser observado que os estabilizadores derivados da potência 
elétrica sintetizados segundo o método proposto apresentam um atraso de fase 
na frequência de interesse com valores em torno de 15°, valor que é 
considerado aceitável. 
Da comparação com o comportamento do sistema com controle 
Ótimo sem restrições, o sistema em malha fechada com estratégia de controle 
descentralizado das saidas apresenta um bom desempenho. Além de estabilizar 
o sistema originalmente instável, os estabilizadores sintetizados apresentam 
caracteristicas em termos de constantes de tempo plenamente compativeis com 
os dispositivos de uso corrente nas empresas do setor elétrico. 
5.5 Comentários e Conclusões 
No presente capitulo foram apresentados os resultados obtidos 
da aplicação sobre sistemas-teste da estratégia de controle com restriçoes 
estruturais do tipo realimentação das saidas e descentralização.
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O sistema-teste Máquina-Barra Infinita permitiu não apenas 
verificar a abrangência do método como também demonstrar a utilização da 
restrição de realimentação da saida na síntese de compensadores dinâmicos. 
Os sistemas-teste de Quatro-Máquinas Barra Infinita e Nove Máquinas-Barra 
Infinita foram escolhidos por serem o primeiro representativo do Sistema Sul 
do Brasil, e o segundo de uso frequente na literatura. 
Dos resultados obtidos pode ser afirmado que a estratégia de 
controle com restrições de descentralização apresenta-se como uma poderosa 
ferramenta em sistemas como os discutidos, onde a realimentação, ainda que 
parcial, das variavéis de outros subsistemas é pouco recomendável ou até 
mesmo impraticável. 
Através dos resultados apresentados é possivel concluir que a 
metodologia utilizada para a síntese dos estabilizadores é correta e 
apropriada às caracteristicas do problema tratado. No caso do sistema-teste 
de uma máquina-barra infinita a restrição de realimentação da saida prova-se 
adequada aos fins de síntese dos parâmetros do estabilizador. Para os casos 
multi-máquinas apresentados, a restrição de descentralização da saida 
fornece resultados considerados plenamente satisfatórios no que diz respeito 
à síntese dos parâmetros dos estabilizadores.
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CAPITULO VI 
COMENTÁRIOS,CONCLUSöES, SUGESTBES PARA FUTUROS TRABALHOS 
Neste trabalho é apresentado um método para o projeto 
coordenado de estabilizadores em sistemas elétricos de potência 
multimáquinas. 
O método é baseado na técnica de Controle Ótimo sujeito a 
determinadas restriçoes que implicam em uma dada estrutura para a matriz de 
ganhos de realimentaçao. A imposição de tais restrições é uma consequência 
do problema a ser resolvido onde as variáveis medidas são locais, isto é, 
obtidas no subsistema sobre o qual a ação de controle é realizada. 
No caso do sistema de potência multimáquinas, a adoção de 
estratégias de controle baseadas em tal técnica é particularmente 
apropriada, tendo em vista as caracteristicas do sistema, isto é, grande 
número de geradores sincronos espalhados geograficamente com distâncias 
entre usinas considerável. Assim, uma estratégia de controle ótimo global, 
conhecida como Regulador Linear Quadrático, mostra-se inviável na prática 
pela caracteristica de sua solução, que implica na transmissão de dados de 
todos os subsistemas, para a geração de uma ação de controle local, embora 
as qualidades que tal solução apresenta sejam reconhecidas como desejáveis. 
As soluções assim obtidas apresentam ainda a caracteristica 
de serem estáticas, isto é, tanto ‹› controle Ótimo centralizado como o
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descentralizado geram uma soluçao que consiste na determinação de uma dada 
matriz de ganhos de realimentação. 
Embora teoricamente o acima colocado não implique em 
soluções práticas dificeis de implementar, é altamente desejável a obtenção 
de uma solução compativel com a prática atual das empresas do setor 
elétrico. 
Portanto, o problema resolvido na presente Tese utiliza a 
técnica de controle Ótimo descentralizado aplicando-a sobre um sistema 
aumentado, formado pelo gerador sincrono e pelo compensador dinâmico na sua 
forma canônica observável, para que a nmtriz de ganhos de realimentação 
assim obtida forneça os valores dos parâmetros de interesse. Em particular, 
é comum na prática se conhecer os valores das constantes de tempo dos polos 
do compensador dinâmico, fato que é utilizado para determinar a sua matriz 
de estados e que, por sua vez, fixa a sua ordem. 
No problema do ,controle ótimo sujeito a restrições, é 
minimizado um dado indice de desempenho do tipo quadrático, utilizando a 
solução da Equação de Riccati Generalizada para o sistema aumentado. Tal 
indice de desempenho pondera tanto os desvios das variáveis de estado do 
sistema como os esforços de controle necessários para impor ao sistema em 
malha fechada um dado comportamento face às perturbações. 
A determinação das matrizes de ponderação é inn problema 
importante, e sua escolha determina o núnimo relativo do dado indice de 
desempenho. Infelizmente não são conhecidas formas sistemáticas que permitam 
a determinação destas matrizes. Nesta Tese, a determinação das matrizes de
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ponderação foi realizada a partir de considerações heuristicas baseadas 
tanto na natureza particular do problema como nas soluçoes que a prática 
mostra serem as mais eficazes. 
A aplicação da técnica proposta no projeto de 
estabilizadores foi realizada utilizando-se sistemas-teste de uma, quatro e 
nove máquinas. O sistema-teste de uma máquina~barra infinita foi incluido 
não somente porque permite testar a abrangência do método, como também 
porque ilustra a aplicação da restrição de realimentação da saida ao 
problema de controle ótimo como estratégia na síntese de estabilizadores. 
Dos resultados obtidos para sintetizar os estabilizadores 
nos sistemas-teste, podem ser sugeridas algumas questoes com respeito à 
continuação da pesquisa: 
1.- Em geral, o projeto de estabilizadores pressupoe 
determinar quais máquinas são as mais efetivas no amortecimento dos modos 
eletromecânicos utilizando-se no procedimento técnicas como fatores de 
participação ou indices de controlabilidade. E portanto desejável incorporar 
à técnica de projeto apresentada os mecanismos que permitam definir esta 
alternativa no conjunto de restriçoes. 
2.- E igualmente importante testar a robustez das 
soluçoes obtidas mediante o método proposto, tanto quanto a variaçoes do 
ponto de operação quanto a possiveis saidas de operação de algum dos 
estabilizadores do sistema. No que diz respeito ao primeiro aspecto, 
sugere-se a aplicação de técnicas de controle adaptativo descentralizado ao 
problema de projeto de sinais estabilizadores em sistemas multimãquinas.
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3.- Os estabilizadores sintetizados apresentaram, em 
alguns casos, parâmetros que supõem realizações não-mínimas, o que pode 
trazer dificuldades de implementação prática. Sugere-se assim, pesquisar a 
maneira de evitar tais situações, como por exemplo utilizando uma técnica de 
posicionamento de polos para definir as matrizes de ponderação iniciais do 
problema linear quadrático.
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4.- O modelo linearizado multimáquinas utilizado deve ser 
ampliado de modo a permitir, por exemplo, a inclusão de elos de corrente 
continua e controladores estáticos de reativo como partes do sistema. 
5;- O estabelecimento do modelo é ponto de partida para a 
utilização de ~qualquer técnica de projeto adequada à solução de um 
determinado problema. Este trabalho utiliza do modelo de Heffron e Phillips 
Generalizado. Outros pesquisadores utilizam ex formulação do Jacobiano do 
sistema, o que permite a aplicação de técnicas de esparsidade para a solução 
de sistemas de grande número de máquinas. Em consequência, uma proposição de 
projeto de estabilizadores, utilizando o Jacobiano do sistema e de técnicas 
de esparsidade, sob a ótica do controle ótimo com restrições é uma sugestão 
válida de pesquisa futura já que apresenta dois fatores importantes: i) o 
estabelecimento de um modelo segundo os padrões atualmente utilizados nos 
pacotes computacionais comercializados, e ii) utilização de uma técnica de 
projeto coordenado do tipo Ótimo com restrições na estrutura tipo 
descentralização da saida, colocando assim o problema no seu ámbito teórico 
apropriado. 
6.- Igualmente importante é a situação que diz respeito 
aos efeitos da variação da frequência compensada sobre o coeficiente de
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torque de sincronização da máquina. Devem portanto ser pesquisadas formas do 
incorporar tal situação na definição do conjunto de restriçoes.
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APENDICE I 
MonELo MULTIMÁQUINAS DE Hzrmzou E PHILLIPS GENERALIZADQ 
1.1 Introdução. 
Apresenta-se a seguir os detalhes do processo de linearização e 
substituição de equações que permitenx a obtençãr› do modelo de Heffron c 
Phillips Generalizado. ' 
1.2 Modelo de Sistema de Potência Multimáquinas 
Supondo um sistema multimáquinas com n geradores, tem-se para a 











FIGURA 1.2 Diagrama fasoríal de i-ésima máquina no sistema multimáquinas.
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Para a rede, a matriz admitância de barras é definida como 
Y . Y 
. N11 NIB Yi 
I : (1.1) 
§ O š , NTI1 Nflh 
onde 
if' = yN¡ke"BNi.k 
Do diagrama fasorial pode ser obtida a equação para a tensão 
terminal da máquina como: 
O Q 0 v = E' J - ° ' 1 - - ' 1 . 
ti. qi. 
e J xdi. i (xqi. Xdi.) qi (1 2) 
com Í = jI ej(6i_ 90°) qa qi ` 
Assim, para um sistema multimáquinas de n máquinas, a Eq.(l.2) 
pode ser escrita como: 
n`ft1= tej6*1rE¿1u-â[x;1[í1+[×q - x;1te“°* ` 9° )1uq1 ‹1.3› 
onde
1 
[ejô], [x;], [xq - x;] e [ej(ô 
_ 90 )] são matrizes diagonais, e 
[\°/t], [E;], [Í] e [Iq] sáovetores coluna. 
como
_ 
[il = [iu] U'/11 ‹1.4› 
então, substituindo a Eq.(1.3) na Eq.(1.4) obtém-se: 
_ › 
rí1=[<1N1 { te*“51fE¿1 -.i[×;1[i1+ uq - ×¿1[e“ó ' 9°°)1r1q1 1. ‹1.s›
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Multiplicando a Eq.(1.5) pela inversa da matriz de admitancia 
de barras, e agrupando os termos relacionados a [Í], obtém-se: 
[i1= [im te*°1[E¿1+fxq - ×¿1te““°'9°°)1r1q1 1 e ‹1.õ› 
onde 
_ _ Y ... Y 
[i1= r rifur* +1 t›‹¿11¬ = Í* f" 





Xzk = ykk 
eflä V z,k. com J = V~1 
Da Eq.(1.6) pode ser escrito para a i-ésima máquina que: 
n Õ - - ~ó ~ ó -eo 
ri z š;_:z¡k{e' zz 1a;k + ‹×qk - ×dk›e1( r )1qk} var. (1.-/› 
A Eq.(1.7) permite o cálculo de Íi tendo como referência a 
rede, ou as coordenadas (D,Q). A expressão para Íi referida as coordenadas da 
`
I 
máquina, ou coordenadas (d,q) vem de : 
i_ = Í_ej(90 
_ 61) (1.8) L L 
Assim, a Eq.(1.7) referida às coordenadas (d,q) é dada por: 
- ,., , 
: 
' 90 _- ô_ , ' _- 6, ~ 1_ = zyik {e*( 
+ Bru uz) Eqk + (x ¡ x‹'¡k)e'(Búz uz) Iqk} (l.9) " k=1 q 
Para as partes reais e imaginarias da Eq.(l.9) tem-se que:
É 17. 
"' h 
Idt = :Re(i¿) =kEy¿k{cos(90 Hit; 6¿¿E;k+ (xqí x;k)Iqkcos(fi¿¡ 6¿k)} 
p (l.10) _ n 




seu = Senmàk' ôuz) 
Càk = °°S(Bu‹` 6u‹)' 
obtém-se para as Eqs.(1.10) e (1.11) as seguintes expressões 
n _ 
Ian : š_fu<(_Sà|zE‹;|z + (xqif Xàkuqkcàk) (Lu)
fl 
_ a _ s Iqí - §=f¿k(C¿kEqk + (xqk x¿k)Iq¡S¿k). (1.l3) 
Linearizando as Eqs.(1.12) e (1.l3) para um dado ponto de operação 
(I d¿°,Iq¿°), obtém-se, para pequenas variações, as relaçoes: 
.Ô 
A1di=z;1yik{-s_ AE' + E' c Aê + (×k- ›z¿k)‹1 s Aê + c A1 ›
O 
A1di=zy_{c_ AE' +E' s, Aô_+‹× -x')(-1. c Aê +s A1 ) ki 
k_ xico qk qko iko i.k q qlco iko ik U: ' qk } 
(1.14) 
_ uk mko qk qko Lko mk qk dk Lko U: i.l< ql: ql: } 
(1.15) 
As Eqs.(1.14) e (1.15) podem ser re-escritas como:
n
A 
Iqlç k21yi.k{ qko i.I:o (xqk Xdk) i.I:o qko} il:
I
H 
AId`=zy E' C +(x -x' )S I A6. + `; 
k_1 i.k{ qko iko ql: dk iko qko} LI:
+ 
I'\ H 
_ › _ 1 k81yuz{ Sà|z‹›}^Eq¡z+k2:yà¡z(xqxz xau) Cànzomqu 
= E'S- -'CIA6+ 
Se, na Eq.(1.15), a somatoria correspondente à variável é 
H I'\ 
c AE'+z;'y (x -x' )s A1+ kšiyik i.ko qk k=1 i.k qk dk iko qlr. 
particíonada para k=i e para kvfii, obtém-se: 
I1 
_ a _ _ 1 Mqlg ` Zyuz {Eq1z‹›Suz‹› .(xq|z Xà|z)Cuz‹›Iq¡zz›} Aôuz + 
° k 1
D +Ey C AE' +y..(x .-x'.)S.. A1. + 
k_1 il: Uno qk 1.1. qn. dv. no ql.
h 
__ - a +š1yuz ‹xq¡z xúk )Suz‹›AIq¡z ' 
Definindo os seguintes termos: 
Pd¿k=-y\k{E' C +(x-x')S_I } .Vkvfi ' qko iko qk dk \.l:o qko 
Pq* = -yu; E' s - ‹×qk- X' )c. 1 } . v vi 
Pdií.
h 
2 P. az um k 









Pqü = - z; Pq* ‹{1.22¡› 
Qàuz 
= ` yuzsuzo V i'k 
Qquz = yuzcuzo V i'k 
Lqü = 1 - yü(x. - x;¿)S.. (1.25]› q\ no 
Lquz = yuz(xq|z' XÂ1z)Suz° “Gti 
M = y (x - x' )C V k i (1.27) àuz uz qlz ak um ' 
é entao possivel re-escrever as Eqs.(1.16) e (1.17) na forma matricial como 
mid] = u>d1[âõ1 + rod1[AE;1 + rmdlmql 
_ -1 -1 [AI] [L] [P ][A6] + [L] [Q ][AE'] - q ‹¡ q Q q Q 
Definindo ainda: 
[Pq] = n.q1'*u›q1 
111,1 = 1131+ tMd1u=q1 
md] = (Qd1+ md1rYq1 
IYQ1 = u,q1'*roq1 , 
a Eq.(1.28) e a Eq.(1.29) podem ser escritas finalmente como: 
m1d1 = rFd1[z›õ1 + rYd1mf:¿1 
[à11=[F1mô1+[Y1mE'1 Q Q Q Q
r 
' Obtidas as expressões para os incrementos da corrente tanto no 
eixo 'd', quanto no eixo 'q' da máquina, como função das variáveis de 
interesse A6 e AE; , é possivel determinar as expressões que permitirão a 
















Para ‹› sistema multimáquinas, a potência elétrica pode ser 
expressa em forma matricial como: 
[Pe] = [1q1[vq1 + [1d1[vd1 . (1.3õ› 
No ponto de operação (I°,V°), ATG = AP; na condição em que a 
velocidade sincrona é escolhida como velocidade base, então pode ser escrito 
que: 
[Ta] = r1q1[vq1 + udnvdl , ‹1.õv› 
[BBS COMO! 
[vd1 = rxqluql ‹1.ss› 
8 [VA] = [E¿] - [X;][Id] , (1-39) 
obtém-se, substituindo as Eqs.(1.38) e (1.39) na Eq.(1.37): 
[T;] = [Iq][E;] - [Iq][X;][I¿] + [Id][Xq][Iq] , (1›40) 
onde [Id], [I ]¡[x ],[x;] e [E'] são matrizes diagonais. Q q q 
A Eq.(1.40) pode ser escrita como: 
[T;] = [Iq][E;] + [Iq][Xq- X;][Id]. (1¬41) 
Linearizando a Eq.(1.41) no ponto de operação (Iq°,E;°,kb) e
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utilizando as definições dadas nas Eqs.(1.30),(1.31),(1.32) e (1.33) obtem-se 
finalmente: 
[/-\Te] = {[Iq°][Xq- X;][Fd_] + [E;°][Fq] + [I¿o][Xq- X;°][Fq]}[A6] + 
+ {[Iq°] + [Iq°][xq- x;][Y¿] + [E;°][Yq] + 
+ [I¿°][Xq- X;][Yš]}[AE;] - (1-42) 
Definindo: 
[K1] = [Iq°][Xq- X;][F¿] + {[E;°] + [Id°][Xq- X;]}[Fq] (1-43)
e 
um = r1q°1[×q-›‹_;1rYd1 + uE¿°1 + rrdolfxq- ›z¿11rYq1 + HQO1, 
(1.44) 
a Eq.(1.42) pode ser escrita como: 
[ATO] = [K1_][A6] + [K2][AE;] (1-45) 
TENSÃO INTERNA DA MÁQUINA: 
Para o sistema multimãquinas a tensão transitória no eixo 'q', 
ou tensão interna, pode ser expressa como: 
[T;°][E;] = [Em] - [E;~] - [X¿ - X;][I¿] (1-46) 
onde [TÃO] e [x¿- x;°] são matrizes diagonais.
Q 
Escrevendo-se a Eq.(1.46) na forma incremental com respeito ao 
ponto de operação (E;°,EH°,Id°), obtém-se:
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[TÂ°][AE;] = [Afädl - [AE;] - [xd- x;][AI¿] . (l.47) 
Substituindo a Eq.(1.34) na Eq.(1.47) 
[Tá°][AE;] = -{[1] + [Xd- Xâ][Y¿]}[AE¿1 + 
+ [áãad] - [xd- x;][Fá][Aó]. (1.48) 
onde [1] é a matriz identidade. 
Definindo: 
-1 
[K3] = [[1] + [xd- x;][Yh]J (l.49) 
u<41= rx; ×¿1u=d1 , ‹1.s‹›› 
e substituindo as Eqs.(1.49) e (1.50) na Eq.(1.48) obtem-se finalmente: 
mg + [Ks1[T¿°1rAÉ¿1 = n<a1{[AE,d1 - n<41[Aõ1}› ‹1.s1› 
TENSÃO TERMINAL 
Para o sistema multimáquinas, as tensões terminais das máquinas 
podem ser escritas em forma matricial como: 
[vj = [vdf + [v¿1* . ‹1.5:›) 
Linearizando a Eq.(1.52) em: torno ao ponto de operação 
(\Q°,V;°), substituindo as Eqs.(1.38) e (1.39) e definindo ainda: 
(111. = [vt°1'* [vôo] = àiag{sen zw] ‹1.sa›
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[OJ = [Vt°]_1 [VW] = diag{cos r¿°} (l.54) 
onde rio = tg' (V¿°/ Vqw), 
pode-se então escrever: 
(Avg = n›t1[×q1{tFq1[àõ1 + rYq1u›E¿1} + 
+ [q1[âE;1 - rQt1[×¿1{[1=d1u\õ1 + wd1[é.E¿1}. 
(1.55) 
Definindo: 
u<s1 = u:›¿1z›zq1u=q1 -nrQt1r›‹¿1uz,1 ‹1.sõ› 
e n<õ1 = [o,1r×q1rYq1 - rq1[×;1rYd1 + [ql . ‹1.sv› 
a Eq.(1.55) pode ser escrita como: 
[AVt] = [K5][A6] + [K6][AE¿] (1.58) 
~R DE TENSÃO 
Supondo um regulador de tensão de primeira ordem (Yu,1983; 
Martins e Lima,1989), a tensão de excitação para o sistema multimáquinas pode 




[TA] [ABM] + [ABM] = [TA] [K^][A¢¿] (1.59) 
onde [Act] = {[AVM] - [K5][A61 - [K6][AE;]}
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EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO 
Para um sistema multimáquinas, pode ser escrita uma equação 
oscilação em forma matricial como: 
[2H1[A¿›1 = -[n1[Az.›1 + [ATO] (1.õo) 
onde [AT ] = [AT ] - [AT ] . (1.61) G III O 
Além disso, 
[A6] = [w°][Aw] . (1.62) 
Substituindo na Eq.(1.61) a Eq.(1.45) obtem-se 
[AJÀ] = [ATm] - [K1][A6] - [K2][AE¿] . (1.63) 
As equações que definem o modelo linear multimáquinas são, 
conveniência, sumarizadas abaixo:
i 
[AT;] = [ATM] - [K1][A6] - [K2][AE¿] (1‹64) 
[2H1[A¿I›1 = -[n1[Az.›1 + [ATO] ‹1.õ5› 
[A6] = [wo] [Aw] (1.66) 
râE¿1 + n<s1[T¿°1[z›E;1 = n<s1{ IAEH1 - n<41u\õ1} ‹1.óv› 
[T^1'*[AE,d1 + mÉ,d1 = rr^1'*n<^1{[âvm,1 - u<s1[Aõ1 - u<õ1uus¿1} 
(1.õs) 





DETERMINAÇÃO DA MATRIZ DE Paso Q ATRAVES no MooELo HEFFRON - PHILLIPS 
Um método para a determinação da matriz de ponderação de 
estados, Q, no indice de custo quadrático, baseia-se no máximo deslocamento 
possivel de ser obtido para os autovalores dominantes do sistema utilizando 
do máximo esforço de controle possivel (Moussa,Yu, 1972). 
Embora a determinação da matriz Q seja realizada no mesmo 
processo de cálculo da estratégia de controle ótimo, ela presupoe um 
ordenamento dos autovalores e a determinação da matriz Hamiltoneana. No 
procedimento são avaliados continuamente as partes reais dos autovalores 
para deslocar somente os mais dominantes. 
Nesta Tese o procedimento para determinar a matriz Q é 
diferente, já _que são utilizadas considerações de tipo prático baseadas no 
conhecimento e os requerimentos a serem satisfeitos pelo comportamento 
dinâmico do sistema (Fosha,Elgerd,1970). 
Face a uma perturbação os requerimentos que o sistema deve 
satisfazer serão os seguintes: 
1.- As variações na energia cinética dos rotores das máquinas 
serão nulas. 
2._- As variaçoes no torque de amortecimento serão nulos.
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3.- As variações no torque de sincronização serão nulos. 
4.- .As variações da tensão terminal devido a variações do 
ângulo de torque serão nulos. 
5.- As variações da tensão terminal devidas a variaçoes de 
tensão interna da máquina serão nulas. 
Os requerimentos anteriores podem ser expressos 
matematicamente como: 
A.- Requerimento 1. 
Para a energia cinética pode ser escrito que 
w =-* J‹.›* 
C 2 (2.0) 
onde: 
“L Energia Cinética 
J Momento de Inercía do rotor 
w velocidade angular do rotor 
Por outra parte a energia cinética a potência nominal é dada 
como: 
w°=PH (2.1) C O 
onde 
P; Potência Elétrica nominal da máquina em MW 
H Constante de inercia da máquina em s. 
Da Eq.(2.0) tem-se que para pequenos desvios 
AW = Jw Aw (2.2)C O
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Da Eq.(2.0) e para o ponto de operação tem-se que 
w: = % J uz ‹2.3› 
Assim 
2 w° 
Jwo = wa ‹2.4)
O 
logo, substituindo a Eq(2.4) na Eq.(2.2) vem em: 
Aw = 2 Wii (2.5) C C (A)O 





^“H. = f '.T} P O 
então 
AW = 2 P H Aw (2.7) c o pu 
Para o caso multimáquinas, a Eq.(2.7) pode ser generalizada. 
lembrando que, tanto Po como H são matrizes diagonais, logo 
[AW] = [2P H] [Am] (2.S) 
› C O 
onde o subscrito 'pu' foi obviado por conveniência de notação. 
Transpondo a Eq.(2.8) tem-se que: 
[Awcf = [A‹.›1" [2P°H1' (z.9›
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logo: 
rúwcfiâwcl = u\‹»1*[2P°H1'[2P°H1lé~1 ‹z.1‹›› 
B.- Requerimento 2.- 
Do modelo de Heffron - Phillips apresentado 
na figura 2.3, o torque de sincronização é dado como: 
[AT;] = [K1] [A6] (2.1l) 
assim
. 
[z.\.'rs1*[A'rs1 = [Aó1*u<1`1*n<11[Aô1 ‹2.1:›) 
C.- Requerimento 3.- 
Do modelo de Heffron - Phillips apresentado 
na Figura 2.3, o torque de amortecimento é dado como: 
[ATQ] = [K2] [AE'] (2.l3)Q 
portanto 
¡zn¬d1*m¬d1 = u×E'1*u<21'n<21mE'1 ‹2.14›
P Q Q 
D.- Requerimento 4.- 
Do modelo de Hefron - Phillips, a tensao 
terminal como função do ângulo de torque da máquina é dado como: 
[AVL] = [K5] [A6] (2.l5)
187 
então 
u\vt1"lAvt1 = [àõ1'n<s1'u<s1rAê1 ‹z. 1õ› 
E. - Requerimento 5 . - 
Do modelo de Heffron-Phillips a tensão 
terminal como função da tensão interna da máquina, é dada como: 
[AVt] = [K6][AE¿] (2.l7) 
então
_ 
u\vt1'u.\vt1 = [AE;1'[r<õ1*[Kõ1[AE¿1 ‹2. 1s› 
A satisfação simultânea de todos os requerimentos impostos 
sobre a resposta a perturbaçoes implica em: 
5. 
xf Q x = E Requerimentos i. (2.19) i=1 
onde x representa o vetor de estados, e Q é uma matriz definida como: 
[2P°H1'[2P°H1 o o o 
Q = o [1<11'[K11+[1<51'[1<51 o o 
o o u<21'(1<21+U<õ1*[¡<õ1 o ( 
o o o , 
2.20)
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Para que a matriz Q da Eq.(1.20) seja uma matriz aceitável no 
problema do RLQ, ela deve ser semidefinida positiva e simétrica. Para provar 
sua semidefinitividade positiva, basta utilizar do seguinte Lema 
(C.T.Chen,1984): 
Seja Me Efxn, uma matriz simétrica. Seja N e GTX” uma matriz 
singular. 
Se M = NTN , então M é semidefinida positiva. 








se cumpre que 
Q = N*N ‹z.zz› 
Visto que N' é uma matriz singular, segundo o Lema acima 
colocado Qpé uma matriz semidefinida positiva.
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APÊNDICE III 
ESTRUTURA DA MATRIZ DE REALIMENTAÇÃO DESCENTRALIZADA DAS SAIDAS A PARTIR DA 
SUA FORMA GERAL. 
Rescrevendo a Eq.(3.59) por conveniência, 
K1C: (C1 C: )-1C1 
1' 'r -1 
KnS= Kzcz (czcz) C2 (3.0) 
K c' (c c')`*cm mm "Im 
No caso da Iealimentaçáo da saida Aw, e para um vetor de 
estados composto de quatro variáveis de estado: 
C¿=[0 O 1 O 0] (3.1) 
[_ 
u 
I-- coluna (4i-3) 




e cUcdY%= o..o..o 
\. L L L . 
O .. 1 .. O 
I col (4i-3) 
O .. O .. 0 linha (4i-3) 
No caso de m subsistemas, e quatro variáveis de estado por
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cada um, a solução do controle ótimo global é dada como: 
k k k k ,... k k k k 11 12 xa 14 xl. 1‹l+1› 1‹I.+z› 1‹l+a›
1 K = k k k k .... k k k k 2: 22 za 24 zl z‹L+1› z‹l+z› z‹I.+a› 
k k k k .... k k k k m1 mz ma m4 ml m‹l+1› md.+z› m‹l+a› 
(3.2) 
então 
1' 1'-1 _ KíC¿(CäC¿) Ci - [ O O ... ku ... 0 0 ] (3.3) 
onde l = (4i-3). Para i e {l,2,3,....,m} obtem-se a matriz 
k11 O O 0 _ O 0 
K = 
O kzz O O O O (3_4) 
ns I É ` 
o 
| 
o |k'«.' Fo' o 0 
OU 
K$s = bloco diag { K5sü} V i=1,..,m (3.5) 
e onde K H = [5 O O 0 ] DS U. 
A. Eq.(3.5) monstra que a expressão para a Eq.(3.0) é uma 
relação geral que satisfaz tanto o caso de se ter um sistema composto de 
subsistemas cujas saidas dependem somente das variáveis de estado locais. 
como aquele mais geral ondei a saida do subsistema 'depende no só das 




s1sTEMAs-TESTES E os ssus DADos 





Dados da Máquina 
xd xq xâ H TÃO K¡ TA» 
0.973 0.55 0.190 4.63 7.76 50.0 0.05 
Dados da Rede R= -0.034 X= 0.992 
Dados da Carga Local PL=0.2745 QL=0.288 
Dados na Barra Infinita V;=1.02 ômf 0.0° 
Resultado do Fluxo 
P = 0.7255 Q =o.3459 OO OO 
v = 1.05 5 = 42.9411' to o 
E' = 1.2885 ô = õo.o94õ° 
Q O 
Modelo de Heffron Phillips 
K1= 0.544 K2= 1.207 K3= 0.658 K4= 0.699 K5=-0.096 K6=0.Sl6 
Frequência do modo eletromecânico on: 4.7081
\
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4.305 501 (-0.417) 17 500 
(9 1 USSAN (2.944) 






(1.5dl) 201 (6) 
202 UFAR 
1.579 3 (1. (0.5¢9) 504 zz 2.242 207 UPFUN (1.470) 
1.386
2 2 as 
(3.05) 19 
1! 




Ê :.oss :.aa ~‹o.ozc›
I 
4 079 
23 200 211(l4) (0.44B) l0.20) . 5 76 (0.Z00) 
l ' I I ' 20317) 20418) 205 
20 
Dados das Máquinas 
nâoos na uúouluós eu 
uàoulnâ xn 

































































































































































































































































































































































































Frequências dos modos eletromecãnicos 
UJIJMI 7.4640





















S FM 20 
33 ° 6 
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9.9999 1-----11 ------ --u ------ --11 ------ --11 ------ ›-u ------ --.r ------ --11 ----- --n ------ --1
Dados da Rede 





































































































































































































































































Dados das Cargas Locais 














































































Dados da Barra Infinita
V ao = 1.03 p.u. 8 = -11.11


















































































































































































































Modelo de Heffron e Phillips 


































































-17.071 -13.425 '12.432 
0.328 -3.017 '9.824 
°3.559 0.318 '7.808 
13.912 -8.520 0.269 
24.577 -13.534 '1.186 
'13.112 8.410 -3.576 
'16.391 -9.948 '3.929 
'15.349 °10.854 -9.931 
56.589 -33.151 19.234 
. . . . . . . . . . . . . . . .-x 
'0.489 '0.762 '0.681 '1.714 -1.257 
-0.353 '0.513 '0.460 -0.376 -0.502 
~0.474 '0.705 -0.631 -0.480 -0.647 
'2.136 -1.415 -1.264 ~0.546 -0.929 
4.788 °0.635 -0.571 -0.220 -0.459 
-0.860 9.257 -2.574 -0.510 '0.880 
-0.768 -2.574 8.509 -0.452 '0.786 
-0.390 ~0.586 '0.525 8.659 -1.298 
-0.463 '0.610 -0.549 -0.847 5.986 
............... --x 
-0.032 -0.044 -0.172 ~1.407 -0.596 
0.037 0.131 0.003 -0.072 -0.006 
0.026 0.109 ~0.047 -0.112 -0.034 
-0.753 -0.096 -0.329 -0.077 ~0.083 
5.522 - 0.317 0.119 0.115 0.127 
~0.039 10.507 -1.390 -0.048 -0.052 
'0.026 '0.993 9.837 °0.033 -0.035 
0.010 0.061 '0.062 10.216 -0.441 
0.150 0.445 0.218 0.079 10.587 
............... -.x 
'34.963 -12.926 -16.772 '7.210 *11.579 
'29.364 '11.520 '11.873 '11.113 -14.144 
-23.318 '9.l41 -9.449 -9.784 '12.066 
'2.746 '3.993 -4.109 '8.945 ~8.133 
0.249 '5.902 -5.568 '12.858 -11.699 
'10.553 0.300 '1.652 -9.290 ' -8.445 
'11.775 '1.513 0.291 ~l0.349 °9.411 
-30.481 -12.301 '11.502 0.299 -4.039 
'62.163 '26.628 °20.669 -7.179 0.447
mmuz (ou ELEMNIO) K4 D0 SISIEM ------------------ --X 
0.199 -0.009 
-0.127 1.584 
-0.146 '0.236 1.688 -0.142 
-0.181 '0.132 -0.177 2.227 
°0.161 -0.123 -0.164 '0.8l4 




.'0.161 -0.118 -0.158 - 0.294 
°0.426 -0.106 -0.133 -0.148 
'0.172 -0.066 -0.084 '0.111 








































































































































































































Frequências dos Modos Eletromecânicos 













COMENTÁRIOS SOBRE O PR(X5RAMA OOMPUTACIONAL DESENVOLVIDO 
O programa em linguagem FORTRAN 77 desenvolvido durante o 
trabalho de pesquisa apresenta, desde o ponto de vista do usuario, uma 
caracteristica de flexibilidade em relaçäo as opçoes a ele incorporadas. 
Assim de posse do sistema a ser analizado, (dados de máquinas, linhas e 
cargas ), as opçoes säo: 
1.0 .-Rodar Fluxo de Potência (Técnica NRDR) que como 
subproduto entrega as tensões internas (E;¿), e os ângulos referidos as 
barras internas (ôi). 
2.0.-Calcular o Modelo de Heffron-Phillips que como subproduto 
entrega as frequências naturais dos laços eletromecãnicos, calculadas a 
partir do coeficiente de sincronização e da constante de inercia de cada 
máquina. 
3.0.-Calcular as Matrices A,B, e C do modelo de estado e gerar 
a matriz Q de ponderação dos estados no indice de desempenho segundo o 
apresentado no Apéndice I. 
4.0.-Projetar os Estabilizadores de Sistema de~Potência de 
ordem 1,2 ou 3 entregando os valores de ganho e constantes de tempo de 
avanço de fase.
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V 5.0.-Simular no tempo para uma perturbação no ângulo de 
torque. Utiliza-se do método de Runge-Kutta de quarta ordem de passo fixo. 
Para o cálculo do ganho de realimentação no controle Ótimo com 
e sem restrições se faz uso da subrotinas RICATI que soluciona za Eq. de 
Riccati utilizando da função sinal de uma matriz (Barraud,1979). O algoritmo 
faz uso das subrotinas do IMSL com precissáo dupla. 
' Os autovalores são calculados utilizando para tal fim de uma 
subrotina baseada no pacote EISPACK. 
O programa apresenta a seguinte estrutura: 
A.-Um programa principal onde são definidas as diversas 
posibilidades de calculo que o usuario deseja , destacándose entre elas: 
FPOTEN (fluxo de potência) 
AUTOVAL (autovalores) 
DESAIDA (Descentralização das saidas).
A 
RESAIDA (Realimentaçáo das saidas) 
RKUTTA (Runge Kutta ) 
KHG (Constantes do Modelo Heffron-Phillips). 
B.-Um conjunto de subrotinas para desenvolvimento de tarefas 
especificas.
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